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Malfunctioning fuel cells of a stack generate local transverse electrical currents. By ap-
plying a new procedure[1], these can be forced to appear at the surface of the stack. It
has already been shown[2, 3, 4] that low-cost ammeters attached to the surface of each
single cell can measure these surface currents and thus provide detailed information about
the electric current distribution in the stack. In this work an alternative is investigated,
namely: Is it possible to obtain the same information about the current distribution by use
of magnetotomographic methods. It turns out that this is not only possible in principle
but also that in this case - in contrast to conventional magnetotomography[5] - the ma-
gnetic fields need not be measured with particularly high precision. Thus this alternative
is interesting since no built in measuring devices are needed.
Wa¨hrend des Betriebes im Stack treten bei Sto¨rungen an einer Brennstoffzelle lokale
Querstro¨me auf. Diese ko¨nnen bei Anwendung eines neuen Verfahrens[1] an die Oberfla¨che
des Stacks gezwungen werden. Es wurde bereits gezeigt[2, 3, 4], dass von an der Außensei-
te jeder Brennstoffzelle angebrachten Amperemeter diese Oberfla¨chenstro¨me ohne weiteres
direkt gemessen und benutzt werden ko¨nnen, den Zustand des Stacks zu diagnostizieren. In
dieser Arbeit wird untersucht, ob auch mit Hilfe von magnetotomographischen Methoden
die Stro¨me und insbesonderen die Oberfla¨chenstro¨me genu¨gend genau bestimmt werden
ko¨nnen. In der Arbeit wird nachgewiesen, dass dies mit Messgera¨ten mo¨glich ist, die keine
besonders hohen Anforderungen an Genauigkeit der Magnetfeldmessung zu erfu¨llen brau-
chen. Damit wird die Magnetotomographie[5] fu¨r diesen nichtkonventionellen Fall zu einer



























1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Aufbau und Funktionsweise der Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) . . . . . 2
1.3 Brennstoffzellenstack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Problembeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Bisherige Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6 Lo¨sungsansatz und Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Grundlagen 11
2.1 Mathematische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 Die Singula¨rwertzerlegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2 Physikalische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.1 Ohmsches Gesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2 Maxwellsche Gleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.3 Biot-Savart-Gesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Abha¨ngigkeiten der physikalischen Messgro¨ßen . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.1 Die Stromdichteverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.2 Inverses Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.3 Abha¨ngigkeit des Magnetfelds von den Stegstro¨men . . . . . . . . . 20
2.4 Bedeutung der Singula¨rwerte fu¨r die Genauigkeitsanforderung an die Mess-
gera¨te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 Implementierung 24
3.1 Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.1 Gittergenerierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.2 Geometrie, Erdung und Neumann-Randbedingung . . . . . . . . . . 26
3.1.3 Leitfa¨higkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.4 Magnetfeldmesspunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.5 Festlegung der Leitfa¨higkeits-Komponenten zur Ableitung von j . . 30
3.1.6 Ableitung nach den Stegstro¨men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2 Programmaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
i
3.2.1 U¨berblick u¨ber die wesentlichen Programmkomponenten . . . . . . . 34
3.2.2 Entkopplung der MEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4 Resultate 37
4.1 Konservative Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.1.1 DMFC-Stack mit ungeschlitzten Aluminiumplatten . . . . . . . . . . 38
4.1.2 DMFC-Stack mit geschlitzten Aluminiumplatten . . . . . . . . . . . 40
4.1.3 Vergleich beider Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Ansatz zur Bestimmung der Steg-Stro¨me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.1 Untersuchung einer Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.2 Untersuchung mehrerer Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.3 Erweiterung der Schlitzanzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5 Zusammenfassung 53
5.1 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53





Aufgrund der hohen Umweltbelastung durch fossile Brennstoffe sowie deren Ressourcen-
knappheit sind regenerative Energiequellen heutzutage stark begehrt. Neben der Nutzung
von Wind, Wasser, Sonne und Geothermie zur Erzeugung von Elektrizita¨t bietet die Brenn-
stoffzellentechnologie eine attraktive Erga¨nzung. Eine Brennstoffzelle ist ein galvanisches
Element und wandelt somit a¨hnlich wie bei einer Batterie chemische in elektrische Energie
um. Es handelt sich um das Prinzip einer umgekehrten Elektrolyse. Die genaue Funkti-
onsweise wird im folgenden Kapitel erla¨utert.
Im Gegensatz zu herko¨mmlichen Technologien, welche u¨ber mehrere, verlustbehaftete Zwi-
schenstufen (Wa¨rme und mechanische Energie) laufen, weist die Brennstoffzelle einen we-
sentlich ho¨heren elektrischen Wirkungsgrad1 auf. Zusa¨tzlich kann die bei der Energieum-
wandlung entstehende Wa¨rme weitergenutzt werden, wodurch sich ein sehr hoher Gesamt-
nutzungsgrad des eingesetzten Brennstoffes ergibt. Weitere Vorteile liegen unter anderem
in lokaler Emissionsarmut, hoher Flexibilita¨t in der Betriebsweise, modularem Aufbau so-
wie der geringen Gera¨uschbelastung.
Es gibt mehrere verschiedene Arten von Brennstoffzellen, welche sich jedoch in Aufbau
sowie Funktionsweise nicht grundlegend unterscheiden. Sie heben sich durch ihre Leistung,
eingesetzten Materialien beziehungsweise Brennstoffen sowie ihre Betriebstemperatur von-
einander ab. So differenziert man zwischen Hochtemperaturbrennstoffzellen, welche eine
Betriebstemperatur zwischen 600◦C und 1000◦C erreichen ko¨nnen, und den Niedertempe-
raturbrennstoffzellen, die mit Temperaturen unter 200◦C betrieben werden. Die Hochtem-
peraturbrennstoffzellen, zu denen die Karbonatschmelze-Brennstoffzelle (MCFC = Molten
Carbonate Fuel Cell bei 650◦C) sowie die Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC = Solid Oxide
Fuel Cell bei 950◦C - 1000◦C) za¨hlen, erzielen zwar einen relativ hohen Wirkungsgrad
von 47-48%, sind jedoch aufgrund ihrer hohen Betriebtemperaturen fu¨r den mobilen Ge-
brauch (z.B. in Pkws, Laptops etc.) ungeeignet. Sie werden fu¨r den stationa¨ren Einsatz
1Wirkungsgrad: Verha¨ltnis von abgegebener Leistung zu zugefu¨hrter Leistung
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sowie fu¨r Großgera¨te (wie z.B. LKWs und Schiffe) entwickelt und eignen sich besonders
fu¨r die Kraft-Wa¨rme-Kopplung in industriellen und gewerblichen Anwendungen, wo hohe
Temperaturen beno¨tigt werden (Prozesswa¨rme2).
Zur mobilen Anwendung bieten sich wiederum die Niedertemperaturbrennstoffzellen an.
Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Alkalische Brennstoffzelle (AFC = Alkaline
Fuel Cell), die Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle (PEMFC = Proton Exchange Membra-
ne Fuel Cell) und die Phosphorsa¨ure-Elektrolyt-Brennstoffzelle (PAFC = Phosphoric Acid
Fuel Cell). Diese Brennstoffzellentypen verwenden in der Regel Wasserstoff als Energietra¨-
ger. Allerdings ist dieser schwer zu speichern und verlangt fu¨r Anwendungen mit ho¨heren
Leistungen eine teure Wasserstoffinfrastruktur.
Fu¨r die stationa¨ren Anwendungen erzeugt man den Wasserstoff in einer der Brennstoffzelle
vorgeschalteten Reformeranlage z.B. aus Erdgas. Fu¨r kleinere Leistungsbereiche versucht
man auch direkt, das weniger reaktive Methanol oder Ethanol einzusetzen, die im flu¨ssi-
gen Zustand besser speicherbar sind. Die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC = Di-
rect Methanol Fuel Cell), welche ebenfalls unter die Kategorie der Niedrigtemperaturzellen
fa¨llt und eine Modifikation der PEMFC darstellt, ist die einzige Niedertemperaturzelle, die
nicht Wasserstoff, sondern Methanol als Energiequelle einsetzt, womit ein Reformer u¨ber-
flu¨ssig wird. Dadurch verringern sich das Gesamtgewicht, das Systemvolumen sowie die
Betriebskosten. Sie hat somit ebenfalls wie die anderen Niedertemperaturbrennstoffzellen
eine hohe Bedeutung fu¨r die Automobilindustrie. Die DMFC hat einen Wirkungsgrad von
etwa 40% und ist aufgrund ihres geringen Gewichtes ebenso fu¨r den Einsatz in kleinen,
tragbaren Systemen brauchbar, was dazu fu¨hrt, dass sie in vielen Gebieten den Akku ab-
lo¨sen kann.
Fu¨r alle weiteren Betrachtungen wird in dieser Arbeit von dem Modell der DMFC ausge-
gangen, da diese Zelle als Experimentierbrennstoffzelle fu¨r alle Simulationen diente. Jedoch
sind die angewendeten Verfahren auf alle Niedertemperaturbrennstoffzellen u¨bertragbar.
1.2 Aufbau und Funktionsweise der Methanol-Brennstoffzelle
(DMFC)
Das Kernstu¨ck der DMFC-Brennstoffzelle ist die Membran-Elektroden-Einheit (MEA),
bestehend aus zwei Elektrodenplatten, der Anode (Minuspol) und der Kathode (Pluspol),
getrennt durch eine feste, ionendurchla¨ssige Polymer-Membran als Elektrolyt. Die Elektro-
denplatten sind jeweils mit einem Katalysator beschichtet, welcher bei Niedrigtemperatur-
Brennstoffzellen meist aus Edelmetallen wie zum Beispiel Platin besteht, um die Reaktions-
geschwindigkeit zu erho¨hen. Die Elektroden sind wiederum von einer Gasdiffusionsschicht
(Gasverteiler) sowie Flowfield-Platten (Verteilerstrukturen) ummantelt. Die Diffusions-
2Prozesswa¨rme: Wa¨rme, die fu¨r technische Prozesse und Verfahren beno¨tigt wird. Sie wird durch Ver-
brennungsprozesse oder elektrischen Strom erzeugt und kann zum Teil als Abwa¨rme zuru¨ckgewonnen wer-
den.
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schichten sind notwendig, um die Reaktanden3 zur und die Reaktionsprodukte von der
Elektrodenoberfla¨che zu transportieren. In die Flowfield-Platten, welche bei den Untersu-
chungen fu¨r diese Arbeit aus Grafit bestehen und zur gleichma¨ßigen Verteilung der Re-
aktanden in der Zelle dienen, sind jeweils feine Gaskanalstrukturen eingefra¨st. Zusa¨tzliche
Aufgaben dieser Platten sind die elektrische Kontaktierung der Elektroden der Brennstoff-
zellen sowie die Weiterleitung des Stroms zur benachbarten Zelle.
Abbildung 1.1: Aufbau und Funktionsweise der DMFC
Zur mechanischen Stabilisierung der Schichten wird in dieser Ausarbeitung von nichtma-
gnetischem, elektrisch leitendem, korrosionsfestem Stahl ausgegangen, der keinerlei nega-
tive Auswirkungen auf die Zelle hat. Allerdings kann beispielsweise auch auf Aluminium
oder andere Materialien, die diese Voraussetzungen erfu¨llen zuru¨ckgegriffen werden.
Die Arbeitsweise der DMFC unterscheidet sich nur geringfu¨gig von anderen Brennstoff-
zellen. Die Diffusionsschicht ist dafu¨r zusta¨ndig, die Brennstoffe zur Katalysatorschicht zu
leiten und die im Katalysator entstandenen Verbrennungsprodukte aus der Reaktionszone
abzutransportieren. Das Gas Sauerstoff (O2), welches sich in der Diffusionsschicht an der
Kathode befindet, sowie Methanol (CH3OH) und Wasser (H2O) an der Anode wandern
somit vom Gasraum in die Katalysatoren. Am anodischen Katalysator reagiert das Metha-
nol mit Wasser zu Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff. Dabei gibt jedes Wasserstoffatom
sein Elektron ab.
CH3OH + H2O ⇒ CO2 + 6H++ 6e−
Die Elektronen fließen von der Anode zur Kathode, was u¨ber einen a¨ußeren Stromkreis
erfolgt, und bewirken einen elektrischen Stromfluss, der einen Verbraucher mit elektrischer
Energie versorgen kann. Das Kohlendioxid wird durch die Diffusionsschicht an die Umwelt
freigegeben. Die Protonen hingegen wandern aufgrund der Potentialdifferenz durch die
3Reaktand/ Edukt: Ausgangsstoff bevor eine chemische Reaktion abgelaufen ist
3
protonenleitende Polymer-Elektrolyt-Membran zur Kathode. Die Elektronen an der Ka-
thode rekombinieren mit einem Sauerstoff-Moleku¨l zu negativ geladenen Sauerstoff-Ionen.
Beim Durchtritt der Wasserstoffprotonen durch den Elektrolyten findet ein Ladungsaus-
gleich statt. Jeweils zwei Protonen reagieren mit Elektronen und Sauerstoff zu Wasser.
Die Reaktionsprodukte (in diesem Fall Reaktionswasser) werden wiederum durch die ka-
thodische Diffusionsschicht abgegeben und ko¨nnen ohne Abgasaufbereitung in die Umwelt
abgeleitet werden, weil die Umsetzung ohne Erzeugung von Schadstoffen abla¨uft.
6H+ + 6e− + 32O2 ⇒ 3H2O
Zusammengefasst kommt es in einer DMFC zu folgender chemischen Gesamt-Reaktion:
CH3OH + 32O2 ⇒ CO2 + 2H2O
Der Idealfall setzt voraus, dass in der Brennstoffzelle lediglich die oben aufgefu¨hrten Re-
aktionen stattfinden. Die Zelle wu¨rde somit eine Leerlaufspannung von 1.2 Volt und einen
Wirkungsgrad von 95% erreichen. Doch in der Realita¨t sieht dies anders aus: Die Polymer-
membran la¨sst teilweise Sauerstoff sowie Methanol durch, so dass es zu direkten Reaktio-
nen an beiden Elektrodenseiten kommt. Bei einer solchen direkten Reaktion werden keine
Elektronen freigesetzt, so dass kein Strom fließen kann und daher die Leerlaufspannung
UL (unter 0.7 Volt) sowie der Wirkungsgrad (35%) abnehmen.
Weiterhin ist bekannt, dass diese Leerlaufspannung bei Last einen Spannungsabfall von
UA = −0.3V erfa¨hrt. Aufgrund des Ladungserhaltungssatzes gilt, dass bei einem externen
Elektronenfluss vom Minus- zum Pluspol innerhalb der Brennstoffzelle ein Protonenfluss
von − nach + stattfindet, der eine sta¨ndige Energiezufuhr erfordert. Diese wird durch die
chemischen Vorga¨nge in der Zelle geliefert, was in einem Ersatzschaltbild dargestellt wer-
den kann und in der Arbeit von Telschow [7] in detaillierter Form beschrieben ist. Dazu ist
konsistent, dass im Inneren der Zelle die Spannung UA anstelle von UL betrachtet werden
muss, so dass der elektrische Strom im Inneren bezu¨glich UA richtig fließt.
1.3 Brennstoffzellenstack
Um nun Brennstoffzellensysteme mit hoher Leistung zu entwickeln, werden mehrere
Brennstoffzellenelemente in horizontaler Lage zu einem kompakten Zellenstapel zusam-
mengefu¨gt, welcher als Stack bekannt ist. In der Abbildung 1.2 ist ein solcher Aufbau eines
”Mini“-Stacks, welcher aus fu¨nf Einzelzellen zusammengesetzt ist, schematisch dargestellt.
In diesem Aufbau summieren sich laut Kirchhoffschem Gesetz4 die Spannungen der
einzelnen Zellen. Bei konstantem Zellstrom lassen sich somit ho¨here Gesamtleistungen
realisieren. In solch einem Fall beno¨tigen die Flowfields auf beiden Seiten Strukturen,
42. Kirchhoffsches Gesetz: Die Summe aller Spannungen in einem geschlossenen Stromkreis ist gleich
Null.
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung eines Brenn-
stoffzellenstacks
weshalb sie auch als Bipolarplatten bezeichnet werden. Die Stahlplatten befinden sich
beim Stack nicht mehr an den beiden Enden der Einzelzelle, sondern an den Enden des
Stacks, was zusa¨tzlich zur Stabilisierung auch - aufgrund der hohen elektrischen Leit-
fa¨higkeit - zu einer schnellen Homogenisierung des Stromverlaufes (z.B. bei punktueller
Stromeinleitung) fu¨hrt. Ansonsten a¨ndert sich die Struktur der einzelnen Zellen nicht. Der
bipolare Aufbau realisiert bei Antrieb einen horizontalen Fluss der Reaktionsprodukte
sowie der Reaktionsedukte. Benachbarte Zellen sind u¨ber die Bipolarplatten elektrisch
leitend verbunden, so dass die Elektronen von der Anode der einen Zelle zur Kathode der
na¨chsten Zelle gelangen ko¨nnen.
Der in dieser Arbeit betrachtete Standard-Experiementierbrennstoffzellenstack ist aus
51 Direkt-Methanol-Einzelzellen zusammengesetzt. Dabei hat jede Grafitschicht sowie
jede MEA (bestehend aus Membran, Diffusionsschicht und Katalysator) eine Dicke von
1mm. Die Breite der Stahlummantelung betra¨gt 5mm, womit sich eine Gesamtla¨nge von
163mm ergibt. Zur Vereinfachung besitzen alle Schichten eine Querschnittsfla¨che von
150mm× 150mm.
1.4 Problembeschreibung
Die Wirkungsweise und damit die Effektivita¨t einer Brennstoffzelle ist einerseits stark von
der Betriebsfu¨hrung der Brennstoffzelle, insbesondere von dem Wasser- und Wa¨rmemana-
gement, und andererseits von der Bauweise, beispielsweise der Geometrie der Gaskana¨le,
abha¨ngig. Wa¨hrend der Betriebsfu¨hrung einer Brennstoffzelle treten regelma¨ßig Inhomo-
genita¨ten innerhalb der Brennstoffkonzentration entlang der Flowfield-Platte auf, welche
ebenfalls zu Inhomogenita¨ten in der Stromverteilung entlang der Elektrode fu¨hren. Neben
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der Brennstoffkonzentration beeinflussen auch die Permeabilita¨t5 der Polymermembran,
das Wassermanagement und die Temperaturverteilung die Stromverteilung in einer Zelle,
wovon der Wirkungsgrad in erheblicher Weise abha¨ngt.
Die Optimierung dieser Faktoren setzt daher insbesondere die genaue Kenntnis der loka-
len Stromdichteverteilung in der Einzelzelle beziehungsweise in dem Brennstoffzellenstapel
voraus.
Damit die Leistung der Brennstoffzelle optimal ausgenutzt wird, mu¨ssten die Stro¨me mo¨g-
lichst homogen sein. Doch dies ist aufgrund der eben erwa¨hnten Faktoren nicht direkt
berechenbar. Um nun mo¨gliche Perturbationen6 und deren Lage in der Zelle detektieren
zu ko¨nnen, bietet sich die Methode der Magnetotomographie (vgl. [5]) sehr an, da nicht
auf invasive Methoden7 zuru¨ckgegriffen werden muss und somit keine zusa¨tzlichen Beein-
flussungen der Stromverteilung entstehen. Da jeder Strom ein Magnetfeld erzeugt, ist es
mo¨glich, dieses mit Hilfe spezieller Messgera¨te zu erfassen und damit Ru¨ckschlu¨sse auf
die Stromdichteverteilung innerhalb der Zelle zu fu¨hren. Die tomographischen Methoden
liefern allerdings nicht immer eindeutige Ergebnisse. Betrachtet man z.B. eine rotations-
symmetrische Ladungsverteilung mit der Gesamtladung Q um einen Ort P , so ist das
davon erzeugte elektrische Feld identisch mit dem elektrischen Feld einer Punktladung Q
an eben dieser Stelle P . Die Feldmessung liefert somit keine eindeutigen Hinweise auf die
Art der Ladungsverteilung. Bei der Magnetfeldmessung sieht dies analog aus: Existiert ein
in einer Richtung unendlich ausgedehnter Leiter mit einer bestimmten Stromdichtevertei-
lung und ersetzt man an jedem einzelnen Punkt einen in diese Richtung weisenden Strom
durch eine bezu¨glich dieses Punktes zylindersymmetrische Stromdichte gleicher Sta¨rke, so
ensteht das gleiche Magnetfeld. Die kontra¨re Betrachtung la¨sst die Frage aufkommen, ob
eine eindeutige Rekonstruktion einer Stromdichteverteilung aus einem gegebenen Magnet-
feld mo¨glich ist und wenn ja, ob man dann mit vertretbarem Messaufwand eine akzeptable
Genauigkeit der Stromdichteverteilung erreichen kann respektive welche relative Genauig-
keit der Messapparaturen verlangt wird.
Diese Fragestellungen sind auch in vorangegangenen Arbeiten untersucht worden. Eine kur-
ze Zusammenfassung bietet das folgende Kapitel. Gegenstand dieser Arbeit ist, inwieweit
man diese Betrachtungen auf einen Brennstoffzellenstack ausweiten kann, welche techni-
schen Methoden sich zur Erho¨hung der Genauigkeit der Stromdichteverteilung anbieten
und inwieweit dadurch Perturbationen innerhalb des Stacks zu detektieren sind.
1.5 Bisherige Ergebnisse
Zur Erkla¨rung einiger der im letzten Kapitel erwa¨hnten Fragestellungen wird in den na¨chs-
ten Kapiteln auf die zu dieser Ausarbeitung vorhergehenden Diplomarbeiten von Schmidt
5Permeabilita¨t: Durchla¨ssigkeit von Materie fu¨r andere Atome, Moleku¨le oder Ionen
6Perturbation: Sto¨rung
7invasive Methoden: Methoden, die in den Ko¨rper eindringen
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[6], Telschow [7] und Hirschfeld [2] verwiesen.
Mit Hilfe der numerischen Sensitivita¨tsanalyse konnte Schmidt [6] in seiner Arbeit die Fra-
ge nach der eindeutigen Lo¨sbarkeit des Tomographieproblems und dessen Abha¨ngigkeit
von der relativen Genauigkeit der Messgera¨te lo¨sen. Dazu erzeugte er zuna¨chst ein dis-
kretes8 Modell einer einzelnen Brennstoffzelle und untersuchte, bei welchen Auflo¨sungen
der Diskretisierung eine Variation der Stromdichteverteilung eine A¨nderung im Magnet-
feld erzeugt, so dass diese von den Magnetfeldmessgera¨ten erfasst werden ko¨nnen. Aus
den Stromdichteverteilungen innerhalb der MEA wurde nun das Magnetfeld berechnet,
was als Vorwa¨rtsproblem bekannt ist, und schließlich u¨berpru¨ft, bei welchem relativen
Fehler der Messapparaturen eine Invertierung des Vorwa¨rtsproblems mo¨glich ist, um aus
einem gegebenen Magnetfeld Ru¨ckschlu¨sse u¨ber die Stromdichten ziehen zu ko¨nnen (inver-
ses Problem), da in der Realita¨t die Stromdichten unbekannt sind. Dabei ist der Abstand
der Messsensoren zum Brennstoffzellenstack nicht unwichtig, denn es stellte sich heraus,
dass die relative Genauigkeit bei na¨heren Magnetfeldmesspunkten steigt. Die Erkla¨rung
dafu¨r ist, dass die von den Zellen erzeugten Magnetfelder nach außen hin immer glatter
und schwa¨cher werden. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies: Platziert man zwei Perma-
nentmagneten nicht weit voneinander entfernt, so sind die beiden Dauermagneten ab einer
bestimmten Entfernung nicht mehr von einem einzelnen Magneten mit doppelter Sta¨rke
zu unterscheiden. Die Arbeit weist weiterhin darauf hin, dass die Relevanz der Magnet-
feldmesspunkte an den beiden Stirnseiten der Einzelzelle wesentlich ho¨her ist als um die
Zelle herum.
Die Arbeiten von Schmidt [6] und Telschow [7] gehen auf diesen Effekt na¨her ein und stellen
Methoden vor, mit denen die Magnetfeldmesspunkte in Hinblick auf ihre Relevanz bezu¨g-
lich der Rekonstruktion der Stromdichteverteilung mit einer ζ-Funktion[8, 9] gewichtet
werden. Die Messpunkte, welche den Wert einer vorgegebenen Schranke dζ unterschrei-
ten, werden dabei eliminiert. Dies ist in der Arbeit von Gu¨lak [10] genauer nachzulesen.
Es wurden zwei Verfahren mit unterschiedlichen Auflo¨sungen der Diskretisierung getestet,
mit denen der Messaufwand erheblich verringert werden kann, so dass Messpunkte auf
den fu¨r die Rekonstruktion relevanten Anteil reduziert werden ko¨nnen. Eine dieser beiden
Methoden ist die ζ-Funktion, welche auch fu¨r die Berechnungen der vorliegenden Arbeit
verwendet wurde.
Wie Schmidt [6] in seiner Arbeit schon zeigte, blieben nach der Reduktion lediglich die
Messpunkte an den Stirnseiten der Einzelzelle u¨brig (Abbildung 1.3). Der zusa¨tzlich posi-
tive Nebeneffekt ist, dass sich die relative Genauigkeit der Rechnungen sogar verbessert.
Bei einem Brennstoffzellenstack, der fu¨r die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist, sieht
dies anders aus. In solch einem Fall wa¨re es sehr ungu¨nstig, wenn lediglich die Messpunkte
an den Stirnfa¨chen u¨brig blieben. Es wu¨rden keine Sto¨rungen im Inneren des Stacks erfasst
werden und die Messpunkte wu¨rden auch nur Aufschluss u¨ber die erste Zelle hinter diesen
8Diskretisierung (in der Numerik): Raum und Zeit werden durch ein Rechengitter in endlich viele Teile
zerlegt.
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Abbildung 1.3: Magnetfeldmesspunkte vor (links) und nach (rechts) der Messpunktreduk-
tion einer Einzel-DMFC (dζ = 2)
Fla¨chen geben.
Telschow [7] stellte fest, dass eine Auflo¨sung der Stromdichte von weniger als 1cm× 1cm
auf der MEA einer Brennstoffzelle mit den u¨blichen Messapparaturen fu¨r die Magne-
totomographie kaum mo¨glich ist. Er scha¨tzte durch Weglassen der Messpunkte auf den
Stirnfla¨chen ab, dass bei einem Brennstoffzellenstack mit diesem Tomographieverfahren
und einem 3cm Messabstand von der aktiven MEA Fla¨che bestenfalls eine Auflo¨sung von
3cm × 3cm zu erreichen sei. Das ist immer noch optimistisch, da im Stack als weiterer
Effekt die U¨berlagerung der von allen Brennstoffzellen erzeugten Magnetfelder hinzutritt.
1.6 Lo¨sungsansatz und Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, mittels einfacher Methoden die Eigenschaften eines Direkt-
Methanol-Brennstoffzellenstacks so zu verbessern, dass die Ru¨ckschlu¨sse, die aus der Ma-
gnetfeldmessung mit geeigneter Auflo¨sung gezogen werden, eine akzeptable Anna¨herung
der Stromdichteverteilung im Innern des Stacks liefern. Dies ist zur Detektierung von De-
fekten und generellen Perturbationen innerhalb der einzelnen MEAs notwendig. Dazu muss
erwa¨hnt werden, dass ein Defekt eine Fehlerausbreitung bewirkt, welche sich bis zur siebten
Nachbarzelle im Stack auswirken kann, da der Strom den Defekt umgehen muss und auf-
grund der relativ niedrigen Leitfa¨higkeiten der Grafitplatten (4000 Sm) keine Mo¨glichkeit
hat, sofort in seine Ausgangsbahn zu gelangen, um damit eine schnelle Homogenisierung
zu erreichen. Unter dieser Fehlerausbreitung leidet natu¨rlich die Leistungsfa¨higkeit, was
gerade vermieden werden sollte.
Eine Methode, dem entgegenzuwirken, ist der Einbau von 1mm dicken Metallplatten mit
hoher elektrischer Leitfa¨higkeit zwischen jedem Brennstoffzellenelement, was dazu fu¨hrt,
dass sich die Gesamtla¨nge des Stacks auf 213mm erho¨ht. Eine weitere Anforderung an die
Metallplatten ist, dass diese mo¨glichst nicht-magnetisch sein sollten, da sonst eine zusa¨tzli-
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che Beeinflussung des Magnetfelds eintritt. Dazu bietet sich Aluminium optimalerweise an.
Durch die sehr hohe elektrische Leitfa¨higkeit von 37.66·106 Sm ist es mo¨glich, die Stromdich-
teverteilungen der einzelnen Brennstoffzellen voneinander zu entkoppeln, was den Effekt
hat, dass sich Ungleichma¨ßigkeiten im elektrischen Strom nicht mehr auf benachbarte Zel-
len ausbreiten ko¨nnen und eine schnelle Homogenisierung der Stro¨me stattfinden kann.
Damit wird die Fehlerausbreitung auf den Bereich maximal einer Zelle reduziert. Ein wei-
terer Vorteil ist die Verringerung der Auswirkung von Defekten innerhalb der MEA, da die
Stromdichteverteilung so ausgeglichen wird, dass es zu keinen Stromspitzen an Ra¨ndern
von Defekten kommen kann. Diese Effekte fu¨hren somit zu einem stabileren Betrieb sowie
einer la¨ngeren Lebenszeit des Brennstoffzellenstacks. Diese Methode wird in der Arbeit
von Gu¨lak [10] genauer ero¨rtert.
Der Kernpunkt der vorliegenden Ausarbeitung ist eine Weiterfu¨hrung der Methode von
Gu¨lak. In jede Aluminiumplatte werden jeweils zwei feine, parallele Schlitze eingearbeitet,
wobei diese sich nicht durch die ganze Platte erstrecken sondern noch ein kleiner Steg
vorhanden ist. Die beiden Schlitze pro Aluminiumplatte sind parallel zueinander, wobei
die Stege auf gegenu¨berliegenden Seiten liegen. In jeder nachfolgenden Aluminiumplatte
sind die Schlitze zusa¨tzlich in Querschnittsrichtung um 90◦ versetzt (Abbildung 1.4).
Abbildung 1.4: Anordnung der Schlitze in den Aluminiumplatten
Welchen vorteilhaften Effekt die geschlitzten Platten nun haben, wird im Folgenden er-
kla¨rt: Tauchen Inhomogenita¨ten in der Stromdichte einer Zelle auf, so werden Stro¨me
in den anliegenden Platten gebildet, welche den Unterschied zu der Stromdichtevertei-
lung der folgenden Zelle ausgleichen. Die Schlitze in der Aluminiumplatte zwingen nun
diese Ausgleichsstro¨me an die Oberfla¨che des Brennstoffzellenstacks, wo sie mittels Ma-
gnetotomographie besser zu detektieren sind. Dazu muss zuna¨chst die Abha¨ngigkeit der
Material-Leitfa¨higkeiten innerhalb der MEAs zu den Stromdichten beziehungsweise zu den
Steg-Stro¨men bestimmt werden, um anschließend festzustellen, inwieweit sich eine Vera¨n-
derung dieser Abha¨ngigkeiten auf das gemessene Magnetfeld auswirkt.
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Doch es stellt sich unweigerlich die Frage, mit welcher Genauigkeit eine defekte Zelle iden-
tifiziert werden kann und wie die Anordnung der Magnetfeldmesspunkte sein muss, um
eventuelle Anomalien feststellen zu ko¨nnen. Diese Fragestellungen werden unter anderem
in spa¨teren Kapiteln anhand einiger Beispiele genauer untersucht. Die Basis fu¨r eine Loka-
lisierung von Defekten mittels der Kenntnis u¨ber die Steg-Stro¨me liefert die Methode von
Hirschfeld [2]. Ein U¨berblick u¨ber diese Methode ist im Kapitel 5.1 gegeben.
Die nachfolgende Abbildung (1.5) zeigt, dass die Schlitze keinerlei Auswirkungen auf den
Stromverlauf im Stack haben, wenn kein Defekt innerhalb der MEA vorliegt. Taucht ein
solcher Defekt auf, so verlaufen die Ausgleichsstro¨me direkt durch die Stege.
Abbildung 1.5: Auswirkungen der Schlitze ohne (links) und mit (rechts) Defekt: Die Stro¨-
me, die den Defekt umgehen, werden mit blau gekennzeichnet; die Ausgleichsstro¨me, welche




Dieses Kapitel behandelt wichtige Grundlagen, die fu¨r das weitere Versta¨ndnis dieser Ar-




Bei der Singula¨rwertzerlegung (SVD = Singular Value Decomposition) einer Matrix wird
diese als Produkt dreier spezieller Matrizen (U, Σ, V ) dargestellt, aus denen man die Sin-
gula¨rwerte der Matrix ablesen kann. Diese charakterisieren, vergleichbar mit den Eigen-
werten, Eigenschaften der Matrix. Im Gegensatz zu den Eigenwerten, welche nur bei qua-
dratischen Matrizen bestimmt werden ko¨nnen, kann man Singula¨rwerte fu¨r jede Matrix
ermitteln.
Definition 2.1.1 Luecke
Sei A ∈ Rm×n eine beliebige Matrix, dann existieren orthonormale Matrizen
U ∈ Rm×m, V ∈ Rn×n,
sowie eine Matrix
Σ = diag(σ1, . . . , σp) ∈ Rm×n, p = min(m,n),
wobei σ1 ≥ . . . ≥ σp ≥ 0, so dass folgender Ausdruck gilt:
A = UΣV T (2.1)
Die Spaltenvektoren von U und V werden linke beziehungsweise rechte Singula¨rvektoren
genannt. A¨quivalent zu (2.1) ist UTAV = Σ und definiert die Singula¨rwertzerlegung. Die
σi bezeichnen dabei die Singula¨rwerte von A.
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Bemerkung 2.1.2 Luecke
(i) Sei UTAV = Σ eine Singula¨rwertzerlegung der Matrix A ∈ Rm×n, dann ist V TΣTU
eine Singula¨rwertzerlegung von AT . Somit sind die Singula¨rwerte von A und AT identisch.
(ii) Gilt fu¨r ein beliebig festes r ∈ N und 0 < r < p
σ1 ≥ . . . ≥ σr > σr+1 = . . . = σp = 0,
so folgt daraus rang(A) = r.
(iii) Aus der Singula¨rwertzerlegung folgt
AAT = (UΣV T )(UΣV T )T = UΣV TV ΣTUT = UΣΣTUT ,
und somit sind die Singula¨rwerte von A die Quadratwurzeln der Eigenwerte von ATA bzw.
AAT .
Das Verfahren der Singula¨rwertzerlegung wird speziell in der numerischen Mathematik
angewendet, da sich quasisingula¨re Gleichungssysteme im Rahmen rechentechnischer Ge-
nauigkeiten relativ gut lo¨sen lassen.
Weiterhin gibt der Verlauf der Singula¨rwerte Auskunft u¨ber die numerischen Eigenschaf-
ten einer gegebenen Matrix A. Mit Hilfe der Konditionszahl κ la¨sst sich beispielsweise die
Abha¨ngigkeit der Lo¨sung eines Problems von der Sto¨rung der Eingangsdaten beschreiben.
Sie definiert den Faktor, um den der Eingangsfehler im ungu¨nstigsten Fall versta¨rkt wird
und wird aus dem Verha¨ltnis zwischen gro¨ßten und kleinsten Singula¨rtwert gebildet. Es









Der Physiker Georg Simon Ohm hat den linearen Zusammenhang zwischen Spannungsab-
fall U , elektrischen Strom I und Widerstand bei bestimmten elektrischen Leitern festge-
stellt und nachgewiesen, was als ohmsches Gesetz bekannt ist. Allerdings gilt dieses Gesetz
nur fu¨r ohmsche Widersta¨nde R, deren Widerstandswert idealerweise unabha¨ngig von der
Temperatur, der Spannung, der Stromsta¨rke und der Frequenz ist.
Aufgrund der Proportionalita¨t zwischen U und I (U ∼ I) ergibt sich mit der Proportio-
nalita¨tskonstante R folgende Gleichung:
U = R · I (2.2)
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dargestellt. Mit Hilfe der geometrischen Aspekte eines Materials sowie dem spezifischen
elektrischen Widerstand ρ kann der Widerstand auch folgendermaßen berechnet werden:
R = ρ · l
A
(2.4)
(wobei l die La¨nge und A die Querschnittsfla¨che des betrachteten Leiters ist). Setzt man
nun die Gleichung (2.4) in (2.2) ein, so erha¨lt man nach einigen Umformungen:
U
l
= ρ · I
A
(2.5)
Da nun E = Ul die elektrische Feldsta¨rke und j =
I
A die elektrische Stromdichte definiert,
kann das ohmsche Gesetz mit folgendem Zusammenhang ausgedru¨ckt werden:
E = ρ · j ⇔ j = σ · E (2.6)
Dabei ist σ der spezifische elektrische Leitwert, dessen Kehrwert der spezifische Wider-
stand ρ ist (ρ = σ−1).




Rk = R1 +R2 + · · ·+Rn (2.7)



















Die Maxwellschen Gleichungen beschreiben die Erzeugung von elektrischen und magne-
tischen Feldern aufgrund von bewegten Ladungen und Stro¨men. Sie wurden von James
Clerk Maxwell aufgestellt und sind Grundlage der Elektrodynamik und der theoretischen
Elektrotechnik.








Es existieren insgesamt vier Maxwellgleichungen die im Folgenden in differentieller Form
vorgestellt werden. Auf die Herleitung dieser Formeln wird in [13] na¨her eingegangen.
1. Das Durchflutungsgesetz : Jedes zeitlich vera¨nderliche elektrische Feld erzeugt ein
magnetisches Wirbelfeld.




2. Das Induktionsgesetz : Jedes zeitlich vera¨nderliche Magnetfeld erzeugt ein elek-
trisches Wirbelfeld.
rot E = − ∂
∂t
B (2.10)
3. Die magnetische Flussdichte: Magnetische Ladungen sind keine Quellen fu¨r ma-
gnetsiche Felder, demnach sind Magnetfelder quellenfrei und in R3 stets Wirbelfelder.
div B = 0 (2.11)
4. Die elektrische Flussdichte: Elektrische Ladungen sind die Quellen elektrischer
Felder.
div D = ρ (2.12)
Im stationa¨ren Fall erha¨lt man:
rot H = j (2.13)
rot E = 0 (2.14)
Da die Divergenz einer Rotation immer 0 ist, folgt aus (2.13)
div j = 0. (2.15)
Zusammen mit der Materialgleichung aus (2.6) kann das vorliegende Problem ausreichend
beschrieben werden, wobei die einzelnen Parameter von r abha¨ngen (r = (x, y, z)T be-
zeichne einen beliebigen Punkt im Raum):
j(r) = σ(r) · E(r) (2.16)
Bemerkung 2.2.1 Luecke
(i) Aufgrund von rot E = 0 ist das elektrische Feld E (in einfach zusammenha¨ngenden
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Gebieten) ein sogenanntes Gradientenfeld, so dass ein Skalarfeld u existiert, fu¨r das
E = −grad u (2.17)
gilt, wobei u das Potential von E ist.
(ii) Ein Gradientenfeld F ist immer ein wirbelfreies Feld
∃u : F = grad u ⇒ rot F = 0. (2.18)
2.2.3 Biot-Savart-Gesetz
Einen Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldsta¨rke H und der elektrischen
Stromdichte j stellt das Biot-Savart-Gesetz her und ist fu¨r die weitere Ausarbeitung von
großer Bedeutung. Das Gesetz, welches nach Jean-Baptiste Biot und Fe´lix Savart benannt
ist und eines der Grundgesetze der Magnetostatik darstellt, ermo¨glicht eine ra¨umliche
Berechnung magnetischer Feldsta¨rkeverteilungen aufgrund der Kenntnis der ra¨umlichen
Stromverteilungen.
Zuna¨chst wird die lineare Beziehung zwischen der magnetischen Flussdichte B und dem
Magnetfeld H mit
B = µH = µ0µrH (2.19)
hergestellt, wobei der konstante Proportionalita¨tsfaktor µ der magnetischen Leitfa¨higkeit
oder Permeabilita¨t aus dem Produkt der Permeabilita¨t des Vakuums µ0 und der materi-
alspezifischen Permeabilita¨tszahl µr gebildet wird.
Wegen div B = 0 kann man den Ansatz
B = rot A+ grad f
mit ∆f = 0 machen. Mit der Eichung div A = 0 sowie der Beziehung rot rot A =
grad div A−∆A folgt bei µ = const
j = rot H =
1
µ








Dies entspricht der Poissonschen Differentialgleichung aus der Elektrostatik, deren Lo¨sung









4pi‖r − s‖ ∀ r 6= s
gegeben ist.



















Unter Verwendung der Wirbelfreiheit der Stromdichte und dem antisymmetrischen Ver-






j(s)× (r − s)
‖r − s‖3 ds (2.20)
2.3 Abha¨ngigkeiten der physikalischen Messgro¨ßen
Dieses Kapitel dient dazu, mit Hilfe der mathematischen und physikalischen Grundlagen
die Eigenschaften und Abha¨ngigkeiten der Stromdichteverteilung zu beschreiben und aus
der Magnetfeldmessung eindeutige Ru¨ckschlu¨sse auf die Stromdichteverteilung beziehungs-
weise auf die Stro¨me, die durch den Steg fließen, ziehen zu ko¨nnen.
2.3.1 Die Stromdichteverteilung
Wie bereits in der Einleitung erwa¨hnt, ist das Ziel dieser Arbeit, die Stromdichteverteilung
j(r) innerhalb der MEAs mo¨glichst genau zu bestimmen, um Perturbationen und Defekte
detektieren zu ko¨nnen.
Damit diese Stromdichteverteilung beschrieben werden kann, muss auf die Verteilung der
Leitfa¨hgkeit σ(r) eingegangen werden, da alle wichtigen Prozesse innerhalb des Stacks von
dieser abha¨ngig sind. Dabei ist allerdings im Gegensatz zu allen anderen Schichten die
Leitfa¨higkeit der MEAs, welche ebenso die Stromdichteverteilung in der MEA beeinflusst,
nicht bekannt und muss ermittelt werden.
Im Folgenden werden die Eigenschaften von j(r) genauer erla¨utert:
Aufgrund der Quellenfreiheit der Stromdichte (siehe (2.15))
div j = 0
sowie der Materialgleichung aus (2.16)
j(r) = σ(r) · E(r)
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ergibt sich
div σ(r) · E(r) = 0. (2.21)
Mit der weiteren Voraussetzung, dass stets ein skalarwertiges Potential u von E existiert
E = −grad u,
kann die Gleichung (2.21) zu
−div σ(r) · grad u = 0 (2.22)
zusammengefasst werden.
Da σ(r) nicht negativ werden kann, handelt es sich bei (2.22) um eine elliptische Differenti-
algleichung. Mittels geeigneter Randbedingungen existiert somit zu jedem gegebenen σ(r)
eine eindeutige Lo¨sung dieses Randwertproblems, so dass j eindeutig bestimmt werden
kann.
Um schließlich das Magnetfeld H eindeutig berechnen zu ko¨nnen, mu¨ssen noch die Glei-
chungen
rot H = j, (2.23)




Setzt man nun Randbedigungen im Unendlichen voraus, so la¨sst sich fu¨r alle r ∈ R3 das
Biot-Savart Gesetz (2.20) anwenden.
Es ist nun mo¨glich, das Magnetfeld H eindeutig aus der Stromdichte j(r) zu bestimmen.
Doch es bleibt weiterhin unklar, ob der Umkehrschluss ebenfalls mo¨glich ist, so dass mit
gegebenen H eine eindeutige Stromdichteverteilung rekonstruiert werden kann. Diese Frage
wird mit Hilfe des inversen Problems gekla¨rt.
2.3.2 Inverses Problem
Um das angedeutete Problem aus dem letzten Abschnitt und somit die Differentialglei-
chungen (2.22), (2.23) und (2.24) zu lo¨sen, muss das kontinuierliche Problem zuna¨chst
diskretisiert werden. Dazu werden einige Bezeichnungen fu¨r die diskretisierten Gro¨ßen
festgesetzt:
Hˇ Vektor des diskreten Magnetfelds
NH Anzahl der Magnetfeld-Messpunkte
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ˇ Vektor der diskreten Stromdichteverteilung
NJ Anzahl der Stromdichtevektoren
σˇ diskreter Leitfa¨higkeitsvektor
NM Anzahl der Leitfa¨higkeitskomponenten innerhalb der MEA
Da sowohl jeder Magnetfeld-Messpunkt als auch jeder Stromdichtevektor drei Richtungs-
Komponenten (x, y und z) besitzt, ist die Dimension des jeweiligen Vektors 3NH bezie-
hungsweise 3NJ .
Die Anzahl der mo¨glichen Stromdichteverteilungen ˇ la¨sst sich nun erheblich verringern,




j(r) = 0 (2.25)
verknu¨pft.
Da die Leitfa¨higkeit die Stromdichteverteilung innerhalb der MEA bestimmt, ko¨nnen eben-







Da mo¨gliche Abweichungen in einer Umgebung eines Arbeitspunktes betrachtet werden
(siehe Telschow [7]), ist diese Linearisierung des Operators, der die Leitfa¨higkeiten auf die
Stromdichte abbildet angebracht.
Aus den Gleichungen 2.16 und 2.17 folgt
j(r) = −σ(r) · grad u(r). (2.27)
C definiert nun die Ableitung dieser Gleichung nach dem Parameter σ, was der Lo¨sung
einer Reihe von Randwertproblemen fu¨r jede Komponente in dσˇ entspricht:
C = ( ∂ˇ
∂σˇ1
, · · · , ∂ˇ
∂σˇNM
).
Die Singula¨rwertzerlegung der Matrix C liefert
C = UCWCV TC
mit
UC ∈ R3NJ×NM mit orthogonalen Spalten,
WC ∈ RNM×NM in Diagonalgestalt mit den Singula¨rwerten auf der Hauptdigonalen,
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sowie
VC ∈ RNM×NM orthogonal.
Betrachtet man nun die in der Diagonalmatrix WC enthaltenen Singula¨rwerte si, so fa¨llt
auf, dass der kleinste Wert gegenu¨ber den anderen stark abfa¨llt. Doch je kleiner si ist,
desto ho¨her mu¨sste ein dσˇ in Richtung des i-ten Spaltenvektors ui von UC sein, damit
diese Variation bedeutende Auswirkungen mit sich bringt. Um schließlich diese unphysi-
kalisch großen Variationen von σ zu verhindern, werden lediglich Singula¨rwerte ab einer











wobei NC die Grenze der relevanten Singula¨rwerte mit i ≤ NC ≡ NC(εj) darstellt. Von
besonderem Interesse ist eine Matrix, welche die Variationen im Magnetfeld (dHˇ) mit den
voneinander unabha¨ngigen dαi verbindet. Dazu wird der diskrete Biot-Savart Operator
eingefu¨hrt, welcher diese Matrix beschreibt.
Bezogen auf alle Messpunkte und den diskreten Strom-Vektor bekommt der diskrete Biot-
Savart Operator die Gestalt B ∈ R(3·nMP )×nS mit nMP fu¨r die Anzahl der Messpunkte
und nS fu¨r die Anzahl der Stege.
Weiterhin sei A eine Diagnonalmatrix, welche die zu den Stromdichten geho¨renden Fla¨chen
entha¨lt, und dα = (dα1, dα2, · · · )T , so ergeben sich die Gleichungen
dHˇ = Sdα (2.28)
S = B A UC . (2.29)
Sei S = USWSVTS die Singula¨rwertzerlegung von S, dann kann man analog zu den Sin-
gula¨rwerten von C ebenfalls durch ein Kriterium die Anzahl der relevanten Singula¨rwerte
si in WS einschra¨nken. Auch hier werden nur Singula¨rwerte beru¨cksichtigt, die sis1 > εk
erfu¨llen, mit NR als Grenze der relevanten Singula¨rwerte.
Die Frage ist nun, ob man aus der gebenenen Magnetfeldvariation dHˇ die zugeho¨rigen dα
stabil bestimmen kann, d.h. ob das Least-Square Problem
‖ dHˇ − Sdα ‖2 ⇒ min
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gut konditioniert eindeutig zu lo¨sen ist. Das ist dann der Fall, wenn
NR = NC .
Dabei ist die Dimension von NC von der Feinheit der Diskretisierung sowie von der Ge-
nauigkeit der Messgera¨te bestimmt.
Eine genauere Herleitung des inversen Problems ist der Arbeit von Telschow [7] zu ent-
nehmen.
2.3.3 Abha¨ngigkeit des Magnetfelds von den Stegstro¨men
Die Stegstro¨me kann man benutzen, um das inverse Problem in zwei Teile zu separieren
a) Bestimmung aller Steg-Stro¨me aus den Magnetfeldern
b) Bestimmung aller inhomogenen Stromdichten in jeder MEA aus der Gro¨ße der
Stegstro¨me.
Die Stegstro¨me sind mit dicht u¨ber den Stegen operierenden Messgera¨ten viel leichter zu
messen, weil direkt an einem Steg die Magnetfelder von anderen Stegen sowie die u¨brigen
a¨ußeren Magnetfelder viel weniger Einfluss haben. Natu¨rlich bleibt zu fragen, inwieweit
die Kenntnis der Stegstro¨me ausreicht, um Aussagen u¨ber die MEA einer Brennstoffzelle
im Stack zu bekommen. Diese Frage ist indessen positiv beantwortet in dem Sinne[1], dass
unter vernu¨nftigen Vorgaben der Zusammenhang genu¨gend eindeutig hergestellt werden
kann[2, 3, 4]. Darauf wird in Kapitel 5.1 etwas genauer eingegangen.
Demnach ha¨ngt in diesem Fall der Wert der Magnetfeldmessung davon ab, inwieweit
die Stegstro¨me eindeutig bestimmt werden ko¨nnen. Wie im na¨chsten Abschnitt gezeigt
werden wird, geben Aufschluss daru¨ber die Ableitungen der Magnetfelder nach den Stro¨-
men, die durch die Stege fließen. Diese Ableitungen werden nun erla¨utert.
Die Matrix Aˇ enthalte die den Stromdichten j zugeordneten Fla¨chen, und die Ma-
trix AıˇS enthalte die von den Steg-Stro¨men durchflossenen Zellfla¨chen, welche nun mit
den entsprechenden Stromdichten pro Steg multipliziert und aufaddiert werden.












. Um die resultierenden Variationen
der Magnetfeld-Vektoren als Folge von Vera¨nderungen der Stegstro¨me zu erhalten, wird
nun das Biot-Savart Gesetz mit Hilfe des im letzten Abschnitt eingefu¨hrten Operators B
angewendet und das folgende Matrixprodukt erhalten:
dHˇ = FdıˇS (2.31)
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2.4 Bedeutung der Singula¨rwerte fu¨r die Genauigkeitsan-
forderung an die Messgera¨te
Um den Bezug zur Praxis darzustellen, mu¨ssen Genauigkeitsanforderungen an die Mess-
gera¨te gestellt werden. Diese ko¨nnen mittels Singula¨rwerten der Matrix S (Gl.(2.28) bzw
der Matrix F (Gl.(2.31) berechnet werden.
Wir beginnen mit dem konventionellen Fall, d.h. ohne Beru¨cksichtigung der Stegstro¨me.
Dieser Fall wurde bereits in einer anderen Arbeit[10] behandelt.
Im Folgenden sei sSmax der gro¨ßte und sSmin der kleinste Singula¨rwert von S, wobei
sSmax Auskunft u¨ber die maximale und sSmin u¨ber die minimale Magnetfeldvariation gibt.
Es ist
|dHˇ| = |Sdα| ≥ sSmin · |dα|
Schwieriger ist die Abscha¨tzung von |Hˇ|. Bei einer einzelnen Brennstoffzelle wa¨re fu¨r rein
lineares Verhalten |Hˇ| am Arbeitspunkt gegeben durch |Hˇ| = |Sα| und der Betrag der
maximalen Sto¨rung wa¨re demnach durch |−α| gegeben. Das Verhalten is zwar nichtlinear,
aber zur Abscha¨tzung der Gro¨ßenordnung ist dieser Wert durchaus noch brauchbar und
wir erhalten
|Hˇ| ≈ |Sα| ≤ sSmax |α| ,
so dass fu¨r die relative Genauigkeit mit der Anna¨herung |dHi||Hi| ≈
|dHˇ|






≥ |dα||α| bei Brennstoffzelle (2.33)
folgt. Gleiches gilt fu¨r den Stack, wenn S die Matrix bei auftretenden Sto¨rungen an sa¨mtli-
chen Zellen ist. Aber in diesem Abschnitt wie u¨berhaupt in dieser Arbeit wird die konven-
tionelle Methode der Magnetotomographie fu¨r den Fall betrachtet, dass Sto¨rungen lediglich
an einer (bekannten) Zelle im Stack auftreten. Das von dieser Zelle hervorgerufene Magnet-
feld entspricht dann jedoch nicht dem Magnetfeld des Stacks sondern nur einem Bruchteil
desselben. Um die Sta¨rke des Gesamtmagnetfeldes zu erhalten, muss dieses Magnetfeld
daher mit einem Faktor multipliziert werden. Ist m? die Anzahl der Zellen, die fu¨r einen
gegebenen Abstand vom Stack koha¨rente Sto¨rungen aufweisen (, d.h. das Magnetefeld ei-
ner Sto¨rung ha¨ngt praktisch nicht davon ab, an welcher der m? Zellen die Sto¨rung auftritt),
dann folgt aus der Koha¨renz, dass das am Arbeitspunkt gemessene Magnetfeld zumindest
von den m? Zellen herru¨hrt. Statt α haben wir in Gl.(2.33) also α ·m? einzusetzen. Wir
verlangen, dass eine Sto¨rung noch erfassbar sein soll bei dα ≤ 1/3 · α ⇔ dαα ≤ 1/3. Dem-












Diese Abscha¨tzung gilt unabha¨ngig davon, ob das Messgera¨t systematischen oder zufa¨lligen
Fehlern unterliegt. Das kleinste Magnetfeld, welches durch das Magnetfeldmessgera¨t noch
zu erfassen ist, wird in konsistenter Weise aus dem Produkt von typischen Sto¨rfeldern
und relativer Genauigkeit erhalten. Typische Sto¨rfelder sind von der Ordnung 20% des
Erdmagnetfeldes, d.h. ≈ 10−5 Tesla. Das ergibt die Anforderung
|dBi| ≤ 13m? · κ · 10
−5[Tesla] (2.35)
Diese absolute Genauigkeitsanforderung fu¨r die Erfassung des Magnetfeldanteils mit dem
kleinsten Singula¨rwert ist unbedingt erforderlich2.
Bei der Rekonstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld werden die Pra¨zisionsanfor-
derungen analog berechnet. Dazu gilt jedoch die differentielle Beziehung fu¨r i = 1, · · · , NS









mit F aus Gl.(2.32). Ein typisches durch einen Stegstrom erzeugtes Magnetfeld (bei Ab-
stand 1mm des Messgera¨tes vom Stegstrom) ist 10−3/NS Tesla, wobei NS die Anzahl der
Schlitze (pro Platte) ist. Das fu¨hrt auf die Anforderung3. In dieser Arbeit konzentrieren
wir uns auf die Messung der Stegstro¨me, und es wird spa¨ter gezeigt, dass die hier gestellten
1m? ist in der Arbeit [10] fu¨r verschiedene Absta¨nde berechnet worden. Der kleinste Wert tritt auf bei
Abstand 1cm vom Stack und ist m? ≈ 5, bei Abstand 3cm vom Stack liegt er bei m? ≈ 9, wa¨hrend er
bei großen Absta¨nden der Anzahl der Brennstoffzellen entspricht, beim hier betrachteten Stack ist das
m? = 51.
2Dieser Abschnitt ist bis zu diesem Punkt in Zusammenarbeit mit F. Gu¨lak, J. Hirschfeld, H. Lustfeld,
M. Reißel und B. Steffen erstellt worden.
3In dieser Arbeit werden nur Anforderungen an die Messgera¨te besprochen, die unabha¨ngig davon sind,
ob die Fehler systematischer oder zufa¨lliger Natur sind. Ist man sicher, dass die Messfehler zufa¨llig verteilt
sind, ko¨nnen schwa¨chere Anforderungen gestellt werden[10]
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Anforderungen an die Messgera¨te gut eingehalten werden ko¨nnen.







Um nun die offenen Fragestellungen, die aus der Problembeschreibung hervorgehen, zu
beantworten und die Stromdichteverteilung zu rekonstruieren, muss der Direkt-Methanol-
Brennstoffzellenstack zuna¨chst simuliert werden. Dies geschieht mit Hilfe eines in Matlab1
implementierten Programmes.
Den Kernpunkt dieses Programmes bildet die realita¨tsnahe Ausmodellierung des Stacks
mit allen physikalischen Eigenschaften und Nebenbedingungen, was im Folgenden genauer
erla¨utert wird. Im Anschluss wird kurz auf den wesentlichen Programmaufbau eingegan-
gen.
3.1 Modellierung
Das Programm ist so strukturiert, dass vor dem Aufruf der Hauptroutinen eine speziell
angelegte Datenstruktur mit allen erforderlichen Daten des Brennstoffzellenstacks wie
beispielsweise Dimensionen, Materialschichten und Leitfa¨higkeiten der Schichten besetzt
wird. Dies geschieht in einer separaten Routine, die der Ausgangssituation angepasst wer-
den. Die Hauptroutinen hingegen mu¨ssen nicht angepasst werden und sind in der Lage,
beliebige Varianten des Stackaufbaus zu bearbeiten, um mit deren Hilfe die Stomdichtever-
teilung und das entstehende Magnetfeld zu berechnen. Die Datenstruktur wird im Laufe
des gesamten Programms mit den berechneten Daten erweitert, so dass bei Programmende
mit unterschiedlichen Plot-Routinen alle Ergebnisse visualisiert werden ko¨nnen.
3.1.1 Gittergenerierung
Standardma¨ßig befinden sich 51 Einzelzellen im Stack, was in alle weiteren Betrachtungen
miteinfließt. Zuerst wird das dreidimensionale Berechnungsgitter, dessen Auflo¨sung belie-
big verfeinert werden kann, generiert, indem das Gebiet des Brennstoffzellen-Stacks karte-
1Matlab: Kommerzielle Software zur Lo¨sung mathematischer Probleme und dessen grafischer Darstel-
lung (insbesondere fu¨r numerische Berechnungen).
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sisch in Finite Volumen unterteilt wird. Wa¨hrend die Gittereinteilung in der x-z-Ebene fu¨r
alle ungeschlitzten Fa¨lle a¨quidistant und variabel gehalten wird, muss in y-Richtung, wel-
che sich u¨ber die La¨nge des Stacks erstreckt, besonders die Beschichtung der unterschied-
lichen Materialien wie Grafit, MEA, Aluminium und Stahl beachtet werden. Die MEA
wird dabei zu einer Einheit zusammengefasst, so dass eine Einzelzelle aus einer MEA,
welche von zwei Grafitschichten umschlossen ist, zusammengesetzt ist. Da alle Schichten,
bis auf die beiden 5mm dicken Stahlschichten, in y-Richtung eine Breite von 1mm haben,
muss die Auflo¨sung in dieser Richtung ho¨chstens 1mm gewa¨hlt werden, um alle Schichten
ausmodellieren zu ko¨nnen. Nun ist leicht einzusehen, dass bei 51 Zellen diese Auflo¨sung
besonders hoch und rechenaufwendig ist, zumal sich die Schichten u¨ber den ganzen Stack
hindurch wiederholen und keine zusa¨tzliche Information liefern. Aufgrund dessen wird in
diesem Programm eine relativ gesehen kleine Anzahl (3, 5 oder 7) von Brennstoffzellen in
der Mitte des Stacks ausmodelliert, da Schichten, die mo¨glichst nah an der untersuchten
MEA liegen, die kritische und eine fu¨r die Zielsetzung dieser Arbeit relevante Situation
darstellen. Die restlichen nicht-ausmodellierten Zellen links und rechts des Stacks werden
jeweils zu einer einzelnen, homogenen Schicht zusammengefasst, welche bei x (wobei x = 3,
5 oder 7) ausmodellierten Zellen aus jeweils 51−x2 Zellen besteht. Um nun fu¨r alle weiteren
Berechnungen ausreichend Gitterpunkte in y-Richtung zu erstellen, wird jede MEA sowie
Grafit- und Aluminiumschicht mit zwei Gittereinteilungen zu je 0.5mm diskretisiert. Die
Stahlschichten am Ende des Stacks erhalten 5 Einteilungen der Breite 1mm. Da die Ver-
feinerung der beiden homogenisierten Schichten keinen relevanten Beitrag zur Erho¨hung
der Genauigkeit liefert, kann eine wesentlich gro¨bere Gittereinteilung gewa¨hlt werden.
Eine Veranschaulichung dieser Einteilungen liefert die Grafik 3.3.
Abbildung 3.1: Gittereinteilung im Querschnitt (schematisch)
Werden nun in jeder ausmodellierten Aluminiumschicht die Schlitze hinzugefu¨gt, so a¨ndert
sich das Berechnungsgitter erheblich, wovon lediglich die x-z-Ebene betroffen ist. Betrach-
tet man den Querschnitt von vorne, so ist jede Schicht sowohl in x- als auch in z-Richtung
in Drittel unterteilt, wobei die beiden Schlitze der Breite 1mm in der Aluminiumplatte
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nach jedem Drittel auf die in Kapitel 1.6 beschriebene Art und Weise angeordnet sind. Jede
Schicht erha¨lt somit an gleicher Stelle, an der sich ein Schlitz im Aluminium befinden, zwei
Gittereinteilungen zu je 0.5mm. Zusa¨tzlich werden diese von nochmals zwei Einteilungen
der gleichen Breite umgeben, um grobe Spru¨nge im Gitter zu vermeiden. Von großer Be-
deutung sind ebenso die Stege der Ho¨he 1mm, so dass an jeder Kante in der x-z-Ebene
nochmals zwei um 0.5mm entfernte Gitterpunkte angebracht werden mu¨ssen (Abbildung
3.1).
3.1.2 Geometrie, Erdung und Neumann-Randbedingung
Der na¨chste Schritt dieser Routine ist die Definition der Geometrie und der Erdung. Dabei
ist zu beachten, dass fu¨r die Diskretisierung der einzelnen physikalischen Gro¨ßen zwei ver-
schiedene Gitter verwendet werden, das u-Gitter, auf dem die diskreten Potentiale liegen,
und das j-Gitter, auf dem die diskreten Stromdichten herrschen. Die Komponenten des
diskreten Stromdichte Vektors j liegen auf den Kantenmitten des u-Gitters (Abbildung
3.2).
Abbildung 3.2: Potential-Gitter (links) und Stromdichte-Gitter (rechts) in 2D-Darstellung
Es werden nun alle Punkte im Berechnungsgebiet, die ein elektrisches Potential aufweisen,
im Potentialgitter mit ’u’ besetzt. Alle anderen Punkte, wie beispielsweise alle außerhalb
der konvexen Hu¨lle, erhalten den Wert ’-’. Auf diese Art und Weise werden auch die Schlitze
sowie die Defekte ausmodelliert. Dabei wird jeder Schlitz einzeln erstellt, indem zuna¨chst
die Schicht in y-Richtung als auch die lokale Position in x- und z-Richtung bestimmt wer-
den muss. Diese Punkte werden auf ’-’ gesetzt, da diese nicht ins Berechnungsgebiet fallen
und dort somit kein Potential, kein Strom und keine Leitfa¨higkeit vorhanden ist.
Die Defekte ko¨nnen mit Hilfe eines Boolschen Wertes nach Belieben ein- und ausgeschaltet
werden. Auch die Gro¨ße und Position ist variabel, wobei fu¨r die Berechnungen zu dieser
Arbeit die Standardgro¨ße 3cm × 3cm in x-z-Richtung sowie 1mm in La¨ngsrichtung fest-
gesetzt worden ist. A¨hnlich wie bei den Schlitzen werden Punkte, welche sich im defekten
Bereich befinden, mit ’-’ gekennzeichnet. Weiterhin wird ein Erdungspunkt festgesetzt, der
an beliebiger Stelle auftauchen kann und den Wert ’e’ erha¨lt.
Wichtig fu¨r das Finite Volumen Verfahren sind die Neumann-Randbedingungen, welche
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ebenfalls in dieser Routine erstellt werden. Dazu muss die Stromdichte j0 an der Oberfla¨-
che des Stacks aus der Stromsta¨rke i0 fu¨r die Stromein- und Stromausleitung berechnet
werden. Der Strom wird in z-Richtung unten mittig, ganz links ein- und mit umgekehrtem
Vorzeichen ganz rechts ausgeleitet, so dass in x- und y-Richtung i0 = 0 ist. Es handelt sich
dabei um eine punktuelle Ein- und Ausfu¨hrung des Stroms, wobei im Querschnitt eine
mittlere Stromdichte von 2000 A
m2
entsteht. Die Stro¨me in x, y und z-Richtung werden zu
einer Matrix i zusammengepackt. Um nun die Stromdichte j zu erzeugen, muss i schließ-
lich noch durch die Querschnittsfla¨che, durch die der Strom tritt, dividiert werden.
Es gibt weiterhin die Mo¨glichkeit, den Strom fla¨chig und damit homogen einzuleiten, was
jedoch keine weiteren Auswirkungen auf die Argumentation hat.
3.1.3 Leitfa¨higkeiten
Die Leitfa¨higkeiten σ, welche die einzelnen Schichten charakterisieren, werden ebenfalls va-
riabel gehalten, um eventuelle Vera¨nderungen im Stack-Aufbau relativ leicht ermo¨glichen
zu ko¨nnen. Die Schichten werden allerdings mit folgenden Werten der Leitfa¨higkeit vor-
besetzt, da diese als Referenzwerte fu¨r hier durchgefu¨hrten Rechnungen verwendet
worden sind:
Stahl: 1 · 106 Sm
Grafit: 4 · 103 Sm
MEA: 3.33 Sm
Aluminium: 37 · 106 Sm
Im speziellen Fall eines homogenen, isotropen2 und linearen Mediums ist die elektrische
Leitfa¨higkeit ein Skalar. Nur in diesem einfachen Fall erfolgt daher die Stromleitung im
Leiter proportional und in gleicher Richtung wie das die Stromleitung verursachende elek-
trische Feld. Doch im allgemeinen Fall, der fu¨r die im Brennstoffzellenstack verwendeten
Materialien zutrifft, ist die elektrische Leitfa¨higkeit ein Tensor, also ein mehrdimensionaler
Wert. Warum dies so ist, wird am Beispiel des Grafits deutlich, da dessen Leitfa¨higkeiten
wegen seiner Schichtstruktur in jede Richtung einen unterschiedlichen Wert annehmen.
Aufgrund dieser Tatsache sind die Leitfa¨higkeiten in jeweils x-, y- und z-Komponenten
aufgeteilt, wobei sich die transversalen3 x- und z-Komponenten pro Punkt nicht vonein-
ander unterscheiden und in einer gemeinsamen Routine gesetzt werden ko¨nnen.
Betrachtet man nun die y-z-Ebene, so wird schnell klar, dass ein achsensymmetrischer Auf-
bau der Schichten vorliegt, wenn die Achse exakt in der Mitte la¨ngs des Stacks (y-Richtung)
angebracht wird. So kann der Aufwand zur Modellierung der Leitfa¨higkeiten um die Ha¨lfte
verringert werden. Die Zuweisung der Leitfa¨higkeiten geschieht nun von außen nach innen,
wobei die jeweiligen ”gespiegelten“ Schichten in einem Schritt bearbeitet werden. Zuerst
2Isotropie: Unabha¨ngigkeit einer Eigenschaft von der Richtung
3transversal bezeichnet die Ebene sekrecht zu Ko¨rperla¨ngsachse
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wird der komplette Stack in allen Richtungen mit der Leitfa¨higkeit von Stahl vorbesetzt,
da die beiden a¨ußeren Enden des Stacks aus Stahl bestehen und fu¨r die Zuweisungen als
erste Schicht betrachtet werden. Die zweite Schicht besteht somit aus den homogenisierten
Leitfa¨higkeiten, wobei zwischen x/z- und y-Komponenten unterschieden wird. In transver-
saler Richtung werden die Leitfa¨higkeiten der Grafit-, MEA-, und Aluminium-Anteile in
der homogenisierten Schicht gemittelt. Das Verha¨ltnis der Grafitplatten ist dabei im Ver-
gleich zu den MEAs und Aluminiumplatten doppelt so hoch. Die Leitfa¨higkeitsberechnung
fu¨r die x- und z-Komponenten in dieser Schicht sieht nun wie folgt aus:
σhom,xz =
2 · σGrafit + σMEA + σAluminium
4
Zusammen mit den Standard-Leifa¨higkeiten fu¨r die Materialien erha¨lt man fu¨r die homo-
gene Schicht in transversaler Richtung einen Wert von σhom,xz = 9.252 · 106 S ·m−1.
In longitudinaler Richtung werden jedoch, wie aus dem ohmschen Gesetz hervorgeht, die
Widersta¨nde gemittelt. Der spezifische Widerstand ρ ist der Kehrwert der Leitfa¨higkeit
eines normiert dimensionierten Stu¨ckes eines leitfa¨higen Materials und wird mit folgender




Es ergibt sich somit folgende Leitfa¨higkeits-Zuweisung fu¨r die y-Komponenten der homo-
genisierten Schicht
ρGrafit = 1σGrafit , ρMEA =
1
σMEA
, ρAluminium = 1σAluminium
⇒
ρhom,y =











und damit ein Wert von ungefa¨hr σhom,y = 13.3 S ·m−1.
Mit diesen berechneten Konduktivita¨ten werden nun die auf Stahl gesetzten Komponenten
ab der zweiten Schicht u¨berschrieben, so dass bis auf die Stahlplatten am Ende des Stacks
alles den oben berechneten Wert erha¨lt.
Die nachfolgenden Schichten bekommen wieder sowohl in x/z- als auch in y-Richtung ihre
jeweiligen Material-Leitfa¨higkeiten zugewiesen. Dies geschieht in analoger Weise, indem
die Bereiche, die noch nicht bearbeitet worden sind, von der aktuellen Schicht u¨berschrie-
ben werden.
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Schließlich werden alle σ-Komponenten zu einer Diagonalmatrix S zusammengepackt.
Die Abbildung 3.3 umfasst das Modell eines Brennstoffzellenstacks mit den bereits
beschriebenen Eigenschaften der Gittereinteilungen, der Schicht-Besetzungen mit den
jeweiligen Leitfa¨higkeiten sowie der Ausmodellierung der Schlitze.
Abbildung 3.3: Modell eines Stacks mit 5 ausmodellierten Zellen und geschlitzten Alu-
Platten (Angaben in S ·m−1)
3.1.4 Magnetfeldmesspunkte
Nun mu¨ssen noch die Messpunkte fu¨r die Magnetfeldmessung erzeugt werden, Es gibt
dazu die Mo¨glichkeit, die Messpunkte um den kompletten Quader zu positionieren, was
allerdings sehr aufwendig und fu¨r die Simulation bezu¨glich Zeit und Speicher sehr ”teuer“
ist. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit lediglich die mittleren Zellen von Relevanz
sind, ist es ebenfalls mo¨glich, ein Band von Messpunkten um den Stack anzubringen. Der
Standardfall fu¨r die Simulationen ist ein Band, welches in La¨ngsrichtung des Stacks von
der mittleren Zelle aus gesehen bis zur jeweils 20. Zelle links und rechts reicht.
Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Abstand der Messpunkte vom Brennstoffzellen-
stack4. Dieser wird ebenfalls vera¨nderbar gehalten, wobei jedoch gro¨ßere Absta¨nde (z.B.
3cm) weniger Aufschluss u¨ber die Stromdichte geben als geringe Messabsta¨nde wie bei-
4In dieser Arbeit wird unter ’Abstand vom Stack’ immer Abstand vom stromdurchflossenen Teil des
Stacks verstanden. Der Querschnitt dieses Teils besteht aus der aktiven Fla¨che einer MEA. Es ist also nicht
der Abstand zwischen Messpunkt und Stack einschließlich der Hu¨llen und Versorgungseinrichtungen.
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spielsweise 1cm oder an den Stegen5 sogar nur 1mm, da Magnetfelder mit der Entfernung
in ihrer Intensita¨t abfallen. Doch dabei sei zu beachten, dass die fu¨r die Durchfu¨hrung
der Simulationen gewa¨hlten Absta¨nde nicht unbedingt fu¨r den tatsa¨chlichen Messaufbau
realisierbar sind, sondern lediglich als Vergleichswerte dienen.
Die Messabsta¨nde der Punkte untereinander werden auf 1cm sowohl in x- als auch in z-
Richtung sowie 4mm in y-Richtung festgesetzt. Die Punkte liegen dabei exakt u¨ber jeder
MEA beziehungsweise u¨ber jeder Aluminiumplatte.
Dass die Positionen der Messpunkte auch mit den Gitterpunkten der Geometrie u¨ber-
einstimmen, realisiert die Routine wie folgt: Zuna¨chst wird die tatsa¨chliche Anzahl der
Messpunkte pro Richtung bestimmt, indem die La¨nge der jeweiligen Seite addiert mit den
Messabsta¨nden vom Brennstoffzellenstack (im Folgenden als k0 bezeichnet) durch die Ab-
sta¨nde der Punkte untereinander dividiert wird. Das Ergebnis wird schließlich zur na¨chsten
ganzen Zahl aufgerundet. Wenn nun k0 durch diese Anzahl geteilt wird, erha¨lt man die
tatsa¨chlich benutzten Gitterabsta¨nde. Auf diese Weise wird ein komplett mit Messpunkten
ausgefu¨llter Quader erzeugt, wobei die inneren Punkte des Quaders u¨berflu¨ssig sind, da
diese in der Realita¨t nicht zu erreichen sind. Daher mu¨ssen diese noch entfernt werden, so
dass lediglich eine Ebene pro Quader-Seite an Magnetfeld-Messpunkten erhalten bleibt.
Einen hohen Stellenwert fu¨r die Untersuchung der Schlitze haben die Stro¨me an den Stegen.
Wird im Simulationsprogramm nur eine MEA u¨berpru¨ft, so sind ebenso nur die Schlitze an
den beiden Aluminiumplatten unmittelbar links und rechts von der MEA relevant. Es ist
demnach zwingend notwendig, 4 zusa¨tzliche Messpunkte anzubringen, welche in einem ge-
ringen Abstand zum Stack (z.B. 1mm) u¨ber dem Steg positioniert werden. Werden mehrere
Zellen untersucht, so erho¨ht sich dementsprechend auch die Anzahl der Steg-Messpunkte,
da diese an jeder direkt mit der Zelle benachbarten Aluminiumplatte angebracht werden
mu¨ssen.
Zusammenfassend kann bei der Durchfu¨hrung der Simulation zwischen vier verschiede-
nen Messpunkt-Anordnungen gewa¨hlt (Abbildung 3.4) werden, und zwar zwischen dem
kompletten Messpunkt-Quader, dem Messpunkt-Band, dem kompletten Quader mit den
zusa¨tzlichen Punkten an den Stegen sowie lediglich den Steg-Punkten.
3.1.5 Festlegung der Leitfa¨higkeits-Komponenten zur Ableitung von j
Wie bereits angesprochen, werden lediglich bestimmte MEAs bei der Simulation genauer
untersucht. Um zu erfassen, wie sich die Stromdichte innerhalb dieser MEAs vera¨ndert,
damit eventuelle Perturbationen erkannt werden ko¨nnen, muss die Ableitung djdσ bestimmt
werden. Es werden somit in dieser Routine die Leitfa¨higkeitskomponenten ermittelt, nach
denen j abgeleitet wird, da die Leitfa¨higkeit die Stromdichteverteilung innerhalb der MEAs
5Es ist ein wichtiger Punkt, dass ein 1cm Abstand vom Stack wohl nicht zu realisieren, jedoch ein
1mm Abstand von den Stegen durchaus nicht unrealistisch ist. Denn der geschlitzte Teil der Platten kann
weiter nach draußen gefu¨hrt werden, ohne dass die Sta¨rke der Stro¨me durch den Steg abnimmt. Nur der
Einfachheit halber ist in dieser Arbeit der Abstand von den Stegen identisch mit dem Abstand vom Stack.
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Abbildung 3.4: Magnetfeldmesspunkt-Anordnungen: Die oberste Grafik verdeutlicht eine
Messpunktanordnung um den kompletten Stack in y-z-Darstellun g; die zweite Grafik stellt
ein Messpunkt-Band in y-z-Richtung dar r; das unterste Bild zeigt die 4 einzelnen Steg-
Messpunkte in x-z-Richtung.
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bestimmt. Im Zuge dessen ist zu beru¨cksichtigen, dass nur nach solchen σ abgeleitet wer-
den darf, die nicht auf dem Rand liegen.
Dazu werden zuna¨chst char-Felder angelegt, welche die Stromdichten repra¨sentieren. Dies
wird in einer der Hauptroutinen, welche das Randwertproblem initialisiert, durchgefu¨hrt.
Die Belegung dieser Felder wird im Folgenden anhand der y-Komponenten erkla¨rt. Dazu
betrachtet man nun den Querschnitt la¨ngs des Stacks. Wie bereits beschrieben, liegen die
Komponenten des diskreten Stromdichte-Vektors ˇ auf den Kantenmitten des u-Gitters,
so dass jeweils zwei Komponenten einer Zeile im char-Feld auf dem Rand des Gebietes
liegen. Dort kann keine Ableitung bestimmt werden, da diese Randpunkte im u-Gitter mit
lediglich einem diskreten Potential benachbart sind. Zur Berechnung des Gradienten wer-
den allerdings zwei solcher Potential-Punkte beno¨tigt, was folgende Gleichung verdeutlicht





















Zur Kennzeichnung erhalten die Positionen im Feld, die den Rand des Gebietes darstel-
len, den Wert ′l′ fu¨r linker Rand und ′r′ fu¨r rechter Rand. Die Positionen außerhalb des
Gebietes werden dementsprechend mit ′−′ markiert. Alle u¨brigen Punkte sind jeweils mit
zwei Potentialpunkten benachbart, so dass an diesen Stellen, welche im Feld mit ′g′ besetzt
werden, die Gradienten bestimmbar sind.
In der Modellierungs-Routine wird schließlich eine Kopie dieser char-Felder angelegt und
die Schichten der zu untersuchenden MEAs angegeben. In der Kopie werden alle Punkte,
die im Gebiet dieser MEAs liegen, fu¨r eine Ableitung mit ′p′ gekennzeichnet. Ein Beispiel
fu¨r die Markierung entha¨lt die Abbildung 3.5.
Abbildung 3.5: Markierung der MEAs im char-Feld
Will man nun beim geschlitzten Fall zusa¨tzlich das Magnetfeld, die Stro¨me oder die Strom-
dichten nach den Stegstro¨men ableiten, so muss die Routine leicht vera¨ndert werden, da
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die Stegstro¨me ebenfalls gekennzeichnet werden mu¨ssen. Dazu wird das char-Feld jeder
Komponente durch eine Integer-Matrix ersetzt. Die MEAs werden dabei lediglich in der
Matrix fu¨r die y-Komponenten markiert. Die Elemente, welche eine zu untersuchende MEA
repra¨sentieren, werden mit einem Wert i > 0 belegt, wobei mit i = 1, · · · ,m (m ist die
Anzahl der zu markierenden MEAs) die jeweiligen MEAs unterschieden werden. Die rest-
lichen Elemente erhalten den Wert 0 (Abbildung 3.6).
Abbildung 3.6: Markierung der MEAs im Integer-Feld
Um spa¨ter nach bestimmten Stegstro¨men ableiten zu ko¨nnen, mu¨ssen die Stege identifi-
ziert werden. Dies geschieht in den anderen beiden Matrizen. Analog zur Markierung der
MEAs wird solchen ”Steg“-Elementen der Wert i < 0 zugewiesen (i = −1, · · · , s , wobei s
die Anzahl der Stege ist).
3.1.6 Ableitung nach den Stegstro¨men
Um nun eine pra¨zise Aussage u¨ber die Relevanz der Schlitze treffen zu ko¨nnen, ist von
großer Bedeutung, wie sich Vera¨nderungen der Stegstro¨me auf den Strom, auf die Strom-
dichten sowie auf das Magnetfeld auswirken. Wie bereits in Kapitel 2.3.3 erkla¨rt, geben
die Ableitungen der jeweiligen Gro¨ßen nach den Stro¨men, die durch den Steg fließen, Auf-
schluss daru¨ber. Die Umsetzung wird in drei separaten Hauptroutinen durchgefu¨hrt, wobei
diese einen analogen Aufbau vorweisen.
Die Integer-Matrizen aus dem letzten Abschnitt dienen jeweils dazu, die Stromdichtekom-
ponenten am Steg i = −1, · · · ,−s zu lokalisieren.
Voraussetzung fu¨r das weitere Vorgehen ist die Berechnung von dˇdσˇ , welche in einer der
Hauptroutinen erfolgt und in der Arbeit von Gu¨lak [10] na¨her beschrieben wird.
Den Zusammenhang zwischen Stromdichtea¨nderung und Stroma¨nderung der Stegstro¨me
liefert die Gleichung (2.32). Fu¨r die Ableitung des Magnetfelds nach den Steg-Stro¨men
muss das Biot-Savart Gesetz (siehe (2.32)) angewendet werden, welches durch eine weitere
Hauptroutine, die ebenfalls in [10] beschrieben wird, realisiert wird.
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3.2 Programmaufbau
3.2.1 U¨berblick u¨ber die wesentlichen Programmkomponenten
Dieser Abschnitt stellt die wesentlichen Programmkomponenten zur Lo¨sung des vorliegen-
den Problems vor. Dabei wird nur ein grober U¨berblick gegeben; die genaue Implementie-
rung der Hauptroutinen ist in der Arbeit von Gu¨lak [10] nachzulesen.
Neben der Modellierungs-Routine besteht das Simulationsprogramm aus vier Haupt-
Blo¨cken, wobei die Plot-Routinen zum Visualisieren der Ergebnisse sowie die in der
Einleitung angesprochene Funktion zur Reduzierung der Messpunkte nicht zum Lo¨sen des
eigentlichen Problems notwendig sind.
Die Berechnung der Stromdichteverteilung j erfolgt in einer dieser Hauptroutinen und
bildet die Voraussetzung fu¨r alle weiteren Berechnungen. Sie ist dafu¨r zusta¨ndig, das
Randwertproblem
j = −σ · grad u
div j = 0 in Ω
ν · j = ν · j0 auf ∂Ω
in der diskretisierten Form
j = −SGu + j0
Dj = 0 in Ω
zu lo¨sen (wobei D die Divergenzmatrix und G die Gradientenmatrix darstellen, und die
Randbedingung j0 u¨berall bis auf die Stromein- und Stromausleitungpunkte mit 0 vorbe-
setzt ist).
Im Abschnitt 2.3.1 wurde bereits erla¨utert, dass die Vera¨nderung der Stromdichte inner-
halb der MEA in Abha¨ngigkeit zu der MEA-Leitfa¨higkeit fu¨r das weitere Vorgehen von
großer Bedeutung ist. Mit Hilfe einer weiteren Haupt-Funktion wird die Ableitung von der
Stromdichte ˇ nach σˇ bestimmt. Allerdings wird nur nach solchen σ-Komponenten abgelei-
tet, die eine zu untersuchende MEA repra¨sentieren. Aufgrund dieser Tatsache wurde in der
Modellierung das char-/integer-Feld zur Markierung der MEAs angelegt. Weiterhin wird
in dieser Funktion eine Singula¨rwertzerlegung durchgefu¨hrt, so dass man eine orthogonale
Matrix Uˇ erha¨lt, welche die Stromdichtebasen zu den markierten MEAs entha¨lt.
Eine weitere sehr wichtige Routine wendet das Biot-Savart Gesetz an und stellt somit das
zeit- und speicherintensivste Verfahren dar. Sie dient zur Berechnung des diskreten Ma-
gnetfelds Hˇ, dessen Ableitung nach σˇ und wie bereits in 3.1.6 angedeutet zur Ermittlung
der Ableitung des Magnetfelds nach den Steg-Stro¨men. Dabei werden dieser die Stro¨me,
die Strombasen (Uıˇ = AˇUˇ) sowie die Ableitung der Stro¨me nach den Stegstro¨men als
Parameter u¨bergeben. Am Ende dieser Routine wird erneut eine Singula¨rwertzerlegung
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durchgefu¨hrt. Die dazugeho¨rige Kondition gibt jeweils Auskunft daru¨ber, mit welcher Ge-
nauigkeit mittels Magnetotomographie die Stromdichteverteilung der MEAs rekonstruiert
werden kann beziehungsweise wie gut sich infinitesimale Vera¨nderungen der Steg-Stro¨me
am a¨ußeren Magnetfeld bemerkbar machen.
Eine besonders fu¨r die geschlitzten Fa¨lle wichtige Routine ist die Entkopplung des Para-
metergitters vom Berechnungsgitter, was im folgenden Abschnitt genauer erkla¨rt wird.
3.2.2 Entkopplung der MEA
Damit beim Vorwa¨rtsproblem exaktere Ergebnisse erzielt werden ko¨nnen, muss die Auflo¨-
sung des Berechnungsgitters in transversaler Richtung verfeinert werden. Doch dies fu¨hrt
zugleich auch zu einer wesentlichen Steigerung des Rechenaufwandes insbesondere bei der
Berechnung von djdσ . Außerdem liegt das in der Einleitung erwa¨hnte Problem vor, dass
eine zu feine Auflo¨sung der rekonstruierten Stromdichteverteilung innerhalb der MEA bei
einem Brennstoffzellenstack vo¨llig unsicher ist. Aufgrund dieser Tatsachen ist es sinnvoll,
das Berechnungsgitter vom Parametergitter der zu untersuchenden MEAs zu entkoppeln.
Auf diese Art und Weise la¨sst sich eine ho¨here Auflo¨sung der Diskretisierung im Berech-
nungsgitter realisieren, ohne dass die Anzahl der zu variierenden Parameter sich a¨ndert.
Besonders fu¨r den geschlitzten Fall bietet sich diese Methode an, da aufgrund der Schlitze
die Gittereinteilung in Querschnittsrichtung erheblich verfeinert werden muss.
Um dieses Verfahren letztendlich anwenden zu ko¨nnen, ist bei der Auswahl der beiden
Gittereinteilungen zwingend notwendig, darauf zu achten, dass das grobe Parametergitter
der MEAs exakt auf den Gitterpunkten des feineren Berechnungsgitters liegt. Abbildung
3.7 veranschaulicht diesen Sachverhalt.
Abbildung 3.7: Entkopplung des Parametergitters fu¨r den ungeschlitzten (links) und den
geschlitzten (rechts) Fall
Bei einer standardma¨ßig gesetzten Querschnittsfla¨che von 150mm×150mm sind schließlich
vier Auflo¨sungen des Parametergitters von 50mm×50mm, 30mm×30mm, 25mm×25mm
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sowie 10mm × 10mm mo¨glich, da andernfalls die Punkte des groben Gitters nicht exakt




Dieses Kapitel dient zur Zusammenstellung und Diskussion der aus den numerischen Rech-
nungen erhaltenen Genauigkeitsanforderungen. Dazu werden zwei Fragenkomplexe ange-
gangen:
A) Wie sehen die Verha¨ltnisse aus, wenn im Stack nur eine einzige Brennstoffzelle nicht
einwandfrei arbeitet1 und deren Position bekannt ist. Dieser Fragenkomplex ist dem
einer einzelnen Brennstoffzelle am a¨hnlichsten. Er hat hier seine besondere Berechti-
gung, weil sich herausstellen wird, dass bei der Strommessung an den Stegen Einflu¨sse
von Nachbarzellen eine sehr geringe Rolle spielen.
Im Abschnitt 4.1 werden Resultate gebracht, die Aufschluss daru¨ber geben, inwieweit
die Stromdichteverteilung innerhalb der MEA aus Messungen des Magnetfelds di-
rekt rekonstruiert werden kann. Im Folgenden wird dieses Verfahren als konservative
Variante bezeichnet. Als Vergleichswerte fu¨r die geschlitzten Fa¨lle dienen die Ergeb-
nisse der ungeschlitzten Fa¨lle mit gleicher Auflo¨sung und gleichem Messabstand der
Magnetfeldmesspunkte. Im Anschluss wird das Verfahren aus dem Abschnitt 2.3.3
daraufhin untersucht, ob die Stegstro¨me genu¨gend genau gemessen werden ko¨nnen,
um anstelle von Regularisierung eine Lo¨sung aus der Vielzahl von Lo¨sungen nach
physikalischen Kriterien auswa¨hlen zu ko¨nnen, was von Hirschfeld [2] bereits unter-
sucht wurde. Die Ergebnisse beider Verfahren werden verglichen. Im Abschnitt 4.2.3
werden Untersuchungen fu¨r den Fall erho¨hter Anzahl von Schlitzen angestellt.
B) Wie sehen die Verha¨ltnisse aus, wenn zwei Brennstoffzellen nicht einwandfrei arbei-
ten. Dieser Fragenkomplex ist wichtig, weil man wissen muss, wie stark eine Messung
an einem Punkt beeinflusst wird durch das Verhalten verschiedener Brennstoffzel-
len, wie gut also die lokale Zuordnung funktioniert. Behandelt wird dies in 4.2.2,
jedoch eingeschra¨nkt darauf, dass geschlitzte Alu-Platten vorhanden sind. Der Nor-
malfall (keine oder ungeschlitzte Alu-Platten) ist in der Arbeit Gu¨lak diskutiert[10].
1Bei der Brennstoffzelle kann die Strom-Spannungskennlinie an verschiedenen Stellen der MEA verschie-
den sein. Wir sagen, dass eine Brennstoffzelle einwandfrei arbeitet, wenn dies nicht der Fall oder technisch
vorgegeben ist.
37
Erweitert wird die Diskussion auf mehr Schlitze in Abschnitt 4.2.3.
4.1 Konservative Variante
4.1.1 DMFC-Stack mit ungeschlitzten Aluminiumplatten
Zuna¨chst wird der Fall mit drei ausmodellierten Zellen, die durch zwei ungeschlitzte Alumi-
niumplatten getrennt sind, betrachtet. Der Abstand der Magnetfeldmesspunkte zum Stack
wird wahlweise auf 0.95cm sowie auf einen fu¨r den tatsa¨chlichen Messaufbau realisierbaren
Wert 2.95cm gesetzt, um eine a¨quidistante Einteilung zu erhalten, da die Messpunkte stets
exakt u¨ber jeder MEA positioniert sein sollen. Obwohl ein Abstand von 0.95cm in der
Realita¨t nicht umsetzbar ist, ist dieser Fall von besonderer Bedeutung, da eine Aussage
u¨ber den optimalen Fall der Magnetotomographie getroffen werden kann. Die Feinheit
des Berechnungsgitters in transversaler Richtung betra¨gt dabei fu¨r alle durchgefu¨hrten
Berechnungen 1cm × 1cm. Damit spa¨ter ein regula¨rer Vergleich zwischen ungeschlitztem
und geschlitztem Fall stattfinden kann, muss das Parametergitter der MEA vom restli-
chen Berechnungsgitter entkoppelt werden, da die Simulationen fu¨r den geschlitzten Fall
ausschließlich mit Entkopplung durchgefu¨hrt werden.
In einem Teil der Fa¨lle werden 2 Schlitze pro Aluminiumplatte betrachtet, was in etwa
einer 3 × 3 Auflo¨sung im Parametergitter entspricht. Daher wurde fu¨r alle Vergleiche in
diesem Abschnitt lediglich eine Parametergitter-Auflo¨sung von 3 × 3 gewa¨hlt2. Bei allen
Fa¨llen in diesem Abschnitt wird lediglich die mittlere MEA auf Perturbationen untersucht.
Alle weiteren Eigenschaften sind den Standard-Werten aus dem Modellierungs-Kapitel zu
entnehmen.
Nach Durchfu¨hrung der Berechnungen fu¨r den ungeschlitzten Fall erha¨lt man schließlich
die in der Tabelle 4.2 aufgefu¨hrten Ergebnisse. Zur Erkla¨rung der Tabelle der Resultate
werden zuna¨chst einige Ku¨rzel beschrieben:
2Im Abschnitt 4.2.3 werden auch 4 und 6 Schlitze pro Aluminiumplatte betrachtet. Eine 5×5 bzw 7×7
Aufteilung im Parametergitter ist jedoch weit jenseits dessen, was mit der konservativen Variante auch bei
Einsatz bester Messgera¨te noch aufgelo¨st werden kann[10] und wird daher nicht weiter diskutiert.
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Ku¨rzel Beschreibung
res Auflo¨sung des entkoppelten Parametergitters
dmess Abstand der Messpunkte zum Stack
Anordnung Positionierung der Magnetfeldmesspunkte um den Stack
min(SW), max(SW) kleinster bzw. gro¨ßter Singula¨rwert
Quader Magnetfeldmesspunkte um den kompletten Stack
Band Magnetfeldmesspunkte um die 41 mittleren Zellen im Stack
Tabelle 4.1: Legende
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res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
3× 3 0.95cm Quader 0.0042 0.2811 66.1902
3× 3 0.95cm Band 0.0042 0.2795 65.8198
3× 3 2.95cm Quader 6.3954·10−4 0.1319 206.2818
3× 3 2.95cm Band 6.3950·10−4 0.1285 200.9684
Tabelle 4.2: Ergebnisse fu¨r eine zu untersuchende Zelle mit ungeschlitzten Alu-Platten
(Rekonstruktion der Stromdichte aus dem Magnetfeld)
bla
Die Tabelle liefert Erkenntnis daru¨ber, dass bei Messungen, die na¨her am Objekt stattfin-
den (≈ 1cm), wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden ko¨nnen. Jedoch sind Absta¨nde
unter 3cm fu¨r den realen Messaufbau nur an wenigen Punkten mo¨glich und dienen somit
lediglich zur Verifizierung der Ergebnisse aus den Simulations-Berechnungen.
Wird nun ein Band von Magnetfeldmesspunkten um die mittleren Zellen anstelle eines
kompletten Messpunkt-Quaders angebracht, so nimmt die Kondition entsprechend ab.
Das liegt an der Tatsache, dass bei Messpunkten um den kompletten Stack irrelevante
Bereiche gemessen werden (wie z.B. die Stirnseiten des Stacks), an denen Perturbationen,
die nicht unweit von diesen Stellen entfernt sind, nicht zu detektieren sind. Da der Vorteil
nicht nur in der besseren Kondition, sondern auch in dem wesentlich geringeren Mess-
beziehungsweise Rechenaufwand liegt, wird im folgenden Abschnitt auf die Anordnung
der Messpunkte um den kompletten Stack verzichtet.
Dieser Aspekt, dass einige Messpunkte einen unzureichenden Informationsanteil besitzen,
veranlasst dazu, eine Messpunktreduktion durchzufu¨hren, um weitere u¨berflu¨ssige Punkte
zu eliminieren. Dadurch wird die Kondition abermals verbessert. Zieht man nun den vier-
ten Eintrag in der Tabelle 4.2 mit einer 3 × 3 - Auflo¨sung und einem Messabstand von
2.95cm in Betracht und wendet man darauf die in der Einleitung erwa¨hnte ζ-Funktion
mit dζ = 2 an, so nimmt die Kondition von κ = 200.97 auf κ = 176.41 ab. Es wurde somit
eine Verbesserung von ca. 12% erreicht.
In der Grafik 4.1 ist dieser Fall nach der Durchfu¨hrung der Messpunktreduktion mit
dζ = 2 dargestellt. Aufgrund der Markierung der mittleren als gesto¨rte Zelle erhalten die
mittleren Messpunkte, die sich relativ nah am Zellinneren befinden, eine hohe Gewichtung,
so dass die restlichen Punkte vernachla¨ssigt werden.
Als Na¨chstes werden nun die Schlitze an den Aluminiumplatten angebracht, wobei der
ungeschlitzte Fall als Vergleich herangezogen wird.
4.1.2 DMFC-Stack mit geschlitzten Aluminiumplatten
Es wird nun vom gleichen Modell wie im vorherigen Abschnitt ausgegangen, mit dem Un-
terschied, dass jede Aluminiumplatte zwei Schlitze besitzt. Auch hier wird lediglich die
mittlere von 3 ausmodellierten Zellen auf Perturbationen untersucht. Eine 1cm × 1cm -
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Abbildung 4.1: Anwendung der Zeta-Funktion auf den ungeschlitzten Fall (Messabstand
2.95cm, MEA-Auflo¨sung 3× 3) mit dζ = 2 (Angaben dimensionslos)
Feinheit des Berechnungsgitters bedeutet in diesem Falle jedoch eine a¨hnliche Eintei-
lung wie beim ungeschlitzten Fall mit Ausnahme der zusa¨tzlichen Gittereinteilung fu¨r die
jeweiligen Schlitze und Stege. Die Berechnungs-Ergebnisse sind in der Tabelle 4.3 zusam-
mengefasst.
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
3× 3 0.95cm Band 0.1805 2.9452 16.3204
3× 3 2.95cm Band 0.0538 1.4510 26.9819
Tabelle 4.3: Ergebnisse fu¨r eine zu untersuchende Zelle mit geschlitzten Alu-Platten (Re-
konstruktion der Stromdichte aus dem Magnetfeld)
Wie bereits beim ungeschlitzten Fall tritt der Effekt auf, dass Messungen na¨her am Stack
eine bessere Detektierung von Sto¨rungen zulassen. Die Erkla¨rung dafu¨r ist jedoch die glei-
che wie schon in 4.1.1 beschrieben.
Betrachtet man den geschlitzten Fall fu¨r einen realisierbaren Messabstand von 2.95cm so-
wie einer optimalen Auflo¨sung im Parametergitter von 3×3, so erha¨lt man eine Kondition
von rund κ = 27.0, was eine ziemliche Verbesserung bedeutet. Verursacht wird dies durch
die Schlitze, denn wie bereits in der Einleitung angedeutet, zwingen die Schlitze im Fall
von Perturbationen Querstro¨me an die Oberfla¨che des Brennstoffzellenstacks, wo sie vom
Magnetfeld besser erfasst werden ko¨nnen.
Besonders interessant wird es, wenn ein Defekt in einer Zelle auftaucht. Daher wird ein
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solcher in die Simulation miteinbezogen und in die Mitte der zu untersuchenden MEA mit
einer Querschnittsfla¨che von 3cm× 3cm positioniert. Der Effekt der Schlitze wird bei der
erstellten Grafik (4.2) fu¨r den Stromdichteverlauf sichtbar. Dabei wird von einer homoge-
nen Stromeinleitung ausgegangen. bla
Abbildung 4.2: Stromdichteverlauf fu¨r den geschlitzten Fall mit eingebautem Defekt (Ein-
heiten in A/m2)
Es ist besonders auffa¨llig, dass die Stromdichten lediglich in der mittleren MEA von ihrem
konstanten Wert von ca. 2000 A
m2
abweichen. Dies liegt einerseits am eingebauten Defekt
sowie an der Wirkung der Schlitze. Dort kann kein Strom fließen, so dass nah an diesen
Stellen eine zu vernachla¨ssigende Stromdichte von 3.7 · 10−3 A
m2
herrscht. Der Strom wird
aufgrund des Defektes abgelenkt, so dass es zu Querstro¨men kommt, welche durch die Ste-
ge geleitet werden. Daher wird an diesen Stegen eine sehr hohe Stromdichte von 6 · 105 A
m2
erreicht, welche sehr gut vom Magnetfeld erfasst werden kann.
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4.1.3 Vergleich beider Modelle
Um nun die beiden Fa¨lle des ungeschlitzten und des geschlitzten Modells zu vergleichen,
werden die wichtigsten Konditionen nocheinmal in einer Tabelle gegenu¨bergestellt (Tabelle
4.4).
Fall res dmess Anordnung Kondition κ
ungeschlitzt 3× 3 0.95cm Band 65.8198
ungeschlitzt 3× 3 2.95cm Band 200.9684
geschlitzt 3× 3 0.95cm Band 16.3204
geschlitzt 3× 3 2.95cm Band 26.9819
Tabelle 4.4: Vergleich der Ergebnisse des ungeschlitzten mit dem geschlitzten Fall fu¨r 3×3
Nach Gl.(2.34) erha¨lt man die relative Genauigkeit, die Messgera¨te bei der konventionellen
Methode zu erfu¨llen haben, aus 3m?κ, wobei m? ≈ 5 bei 1cm Abstand und m? ≈ 9 bei 3cm
Abstand ist. Dies zeigt, dass selbst im gu¨nstigsten Fall eine vernu¨nftige Rekonstruktion
praktisch unmo¨glich ist.
Besser sieht es beim geschlitzten Fall aus. Mit einem Messabstand von 0.95cm erha¨lt
man einen Verbesserungs-Faktor von ca. 4.0; bei einem realisierbaren Abstand von 2.95
ist dieser Faktor von 7.4 schon wesentlich deutlicher. Dies liegt, wie bereits beschrieben,
an den Steg-Stro¨men, die sehr gut vom Magnetfeld erfasst werden ko¨nnen. Allerdings ist
dieser Faktor fu¨r den enormen Aufwand, den das Einbauen der Schlitze mit sich bringt,
noch viel zu gering. Akzeptabel wa¨re hingegen eine Optimierung um einen Faktor > 10.
Dennoch gibt diese Berechnung Aufschluss daru¨ber, dass die Methode der Schlitze einen
positiven Effekt herbeifu¨hrt, welcher im Folgenden mit einer anderen Herangehensweise
weiter optimiert wird. m? ist fu¨r diesen Fall nicht berechnet worden, jedoch, da die von
den Schlitzen herru¨hrenden Magnetfelder sehr viel geringere Reichweite haben, kann man
davon ausgehen, dass m? ebenfalls deutlich geringer ist. Zusammen mit den klar besseren
κ Werten kann man davon ausgehen, dass durch die Schlitze bei der angegebenen Mess-
punktanordnung eine Rekonstruktion mo¨glich ist - sofern die Messinstrumente gut genug
sind.
4.2 Ansatz zur Bestimmung der Steg-Stro¨me
4.2.1 Untersuchung einer Zelle
In diesem Unterkapitel wird nun die Detektierbarkeit von Defekten in indirekter Weise
untersucht, indem nicht geschaut wird, ob sich die Defekte rekonstruieren, sondern ob
sich die durch die Defekte ausgelo¨sten Stegstro¨me bestimmen lassen. Zu diesem Zweck
wird das Magnetfeld nach den Steg-Stro¨men abgeleitet. Wir benutzen also jetzt die For-
meln Gl.(2.31), Gl.(2.32), Gl.(2.36) und Gl.(2.37). Es wird erneut mit dem Fall der 3
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ausmodellierten Zellen begonnen, wobei lediglich die mittlere Zelle auf Perturbationen
u¨berpru¨ft wird. Da in diesem Abschnitt die Stege von besonderer Bedeutung sind, mu¨ssen
die Magnetfeld-Messpunkte im Gegensatz zum letzten Kapitel exakt u¨ber den Alumini-
umplatten liegen. Um wiederum eine a¨quidistante Anordnung der Messpunkte bei einem
vollsta¨ndigen Messpunkt-Quader zu erhalten, werden Absta¨nde von 3.15cm und 0.75cm
zum Stack festgesetzt. Weil die Schlitze das Gitter in 3× 3 unterteilen, wird im Folgenden
die Auflo¨sung des entkoppelten Parametergitters zwischen 3× 3 und 6× 6 variiert.
Die erhaltenen Resultate sind der Tabelle 4.5 zu entnehmen, wobei die Ku¨rzel aus der
Tabelle 4.1 weiterhin gelten. Die zentrale Rolle spielt dabei der Vergleich zwischen den
verschiedenen Messpunkt-Anordnungen. Dazu wird diskutiert, ob es notwendig ist, die
Messpunkte um den kompletten Stack anzubringen, oder ob die einzelnen Punkte an den
jeweiligen Stegen ausreichen.
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
3× 3 0.1cm 4 Steg-Punkte 59.5653 63.5913 1.0676
3× 3 0.75cm Quader 26.0169 60.2221 2.3147
3× 3 0.75cm/0.1cm Quader + 4 Steg-Punkte 64.9993 87.5817 1.3474
3× 3 3.15cm Quader 5.4696 25.9427 4.7431
3× 3 3.15cm/0.1cm Quader + 4 Steg-Punkte 59.8159 68.6796 1.1482
6× 6 0.1cm 4 Steg-Punkte 59.5551 63.5771 1.0675
6× 6 3.15cm Quader 5.4181 25.9337 4.7865
6× 6 3.15cm/0.1cm Quader + 4 Steg-Punkte 59.8011 68.6629 1.1482
Tabelle 4.5: Ergebnisse fu¨r eine zu untersuchende Zelle mit geschlitzten Alu-Platten (Re-
konstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
Bringt man die Messpunkte um den kompletten Stack in einem Abstand von 3.15cm an, so
erha¨lt man bei einer 3× 3 - Auflo¨sung eine Kondition von κ = 4.74. Dies ist ansich schon
ein u¨beraus gutes Ergebnis, obwohl, wie schon im letzten Abschnitt festgestellt wurde, die
u¨berflu¨ssigen Messpunkte, welche keine oder nur unzureichende Information u¨ber die Steg-
Stro¨me liefern, die Kondition verschlechtern. Setzt man nun vier zusa¨tzliche Messpunkte
im Abstand von 1mm an jeden Steg, so verbessert sich die Kondition nocheinmal erheblich
auf etwa κ = 1.15. Es werden daher keine hohen Anforderungen an die Messgera¨te gestellt
(relative Genauigkeit schafft jedes Messgera¨t, absolute Genauigkeit 100µT ). Mit dieser
Anordnung der Magnetfeldmesspunkte bietet es sich nun sehr an, die Singula¨rwerte nach
der Reduktion der Messpunkte zu untersuchen. Dabei fa¨llt auf, dass bereits bei dζ = 1 alle
Punkte mit Ausnahme der vier Steg-Punkte wegfallen. Die Kondition verbessert sich auf
κ = 1.0676. Somit ist anzunehmen, dass die vier Punkte an den Stegen fu¨r eine optimale
Erfassung des Magnetfeldes, welches durch die Steg-Stro¨me verursacht wird, ausreichen.
Bringt man bereits von Beginn an nur die 4 Punkte an den Stegen an, so a¨ndern sich die
Singula¨rwerte zum reduzierten Fall nicht. Man erha¨lt ebenfalls eine optimale Kondition
von κ = 1.0676, was die Vermutung besta¨tigt.
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Schaut man sich nun die in der Tabelle aufgefu¨hrten Ergebnisse fu¨r die geringen Absta¨nde
von 0.75cm an, so wird offensichtlich, dass die Kondition bei der Messpunkt-Anordnung
um den kompletten Stack ohne die vier zusa¨tzlichen Punkte im Vergleich zum 3.15cm-Fall
geringer ist, was die gleiche Ursache hat, die in den letzten beiden Abschnitten erla¨utert
wurde. Allerdings steigt die Kondition im Vergleich zu den 3.15cm-Fa¨llen (Quader +
4-Steg Punkte)an, sobald die Steg-Punkte im Abstand von 1mm hinzugefu¨gt werden.
Dies liegt an der Tatsache, dass die Punkte in einem Abstand von 0.75cm einen sto¨renden
Einfluss auf das Ergebnis haben, da sie keine zusa¨tzlichen Informationen liefern, die nicht
ohnehin schon in den Steg-Punkten enthalten sind. Aufgrund der geringen Distanz zum
Stack haben diese u¨berflu¨ssigen Messpunkte aber einen unverha¨ltnisma¨ßig hohen Fehle-
reinfluss.
Weiterhin ist zu beobachten, dass die Ergebnisse der 6×6 - Auflo¨sungen fast identisch mit
den Ergebnissen der 3× 3 - Auflo¨sungen sind. Der Grund ist, dass das Magnetfeld nicht
mehr von den Vera¨nderungen der Stromdichteverteilung innerhalb der MEA abha¨ngig ist,
wie dies im letzten Abschnitt der Fall war, sondern von den Variationen der Steg-Stro¨me.
Aufgrund dessen kann die Auflo¨sung verfeinert werden, ohne schlechtere Ergebnisse zu
erhalten.
Es muss zusa¨tzlich beachtet werden, dass sich eine Vera¨nderung an einem Steg-Strom auf
die anderen Steg-Stro¨me auswirkt und die Stromdichteverteilung sowie das Magnetfeld be-
einflusst. Dazu sei auf die Bilder 4.3 und 4.4 verwiesen, wobei die Magnetfeldmesspunkte in
einem Abstand von 0.75cm u¨ber den kompletten Stack mit vier zusa¨tzlichen Messpunkten
an jedem Steg im Abstand von 1mm zum Stack angeordnet wurden.
Abbildung 4.3: Ableitung der Stromdichte nach einem Steg-Strom (Einheiten sind A/(m ·
S))
Die Abbildungen zeigen auf, wie sich die Stromdichte beziehungsweise das Magnetfeld bei
Variationen eines Steg-Stromes vera¨ndert. Fu¨r beide Grafiken wurde nach dem Strom,
welcher durch den Steg rechts oben (Markierung in Abbildung 4.4) fließt, abgeleitet. Aus
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Abbildung 4.4: Ableitung des Magnetfelds nach einem Steg-Strom (Einheiten sind A/S)
der Abbildung der Stromdichtevera¨nderung geht deutlich hervor, dass die Vera¨nderung
am Steg rechts oben zwar mit Abstand am ho¨chsten ist (1.06 · 106 Am·S ), die Vera¨nderung
sich jedoch auch auf die anderen Stro¨me ausweitet (speziell auf die linke Halbachse in
x-Richtung). Dieser Sachverhalt wird analog auch auf das Magnetfeld projiziert. Dadurch
kann die Position eines Defektes mit Hilfe der Methode, die in der Arbeit von Hirschfeld
[2] untersucht wurde, bestimmt werden.
4.2.2 Untersuchung mehrerer Zellen
Es stellt sich nun jedoch unweigerlich die Frage, ob das Verfahren aus dem letzten Abschnitt
auch anwendbar ist, wenn an mehreren Zellen Sto¨rungen auftreten. Dazu wird untersucht,
ob die Magnetfeder der zu untersuchenden Steg-Stro¨me gegenseitige Auswirkungen haben,
so dass nicht mehr identifiziert werden kann, von welchem Steg das Magnetfeld verursacht
wird. Denn bekanntlich ko¨nnen Magnetfelder nach außen sehr langsam in ihrer Intensita¨t
abnehmen, so dass sich die Magnetfelder nahe beieinander liegender Steg-Stro¨me u¨berla-
gern ko¨nnten. Die zentrale Rolle bei dieser Untersuchung ist der Abstand der markierten
MEAs (d.h. der MEAs, bei denen eine Sto¨rung beru¨cksichtigt wird) untereinander. Erha¨lt
man in etwa die gleiche Kondition wie im Falle der einen untersuchten Zelle, so kann davon
ausgegangen werden, dass sich die Magnetfelder an den einzelnen Stegen nicht gegenseitig
sto¨ren und eine Erfassung der Steg-Stro¨me durch das Magnetfeld mo¨glich ist.
Um dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen, wird prima¨r das Beispiel mit zwei mar-
kierten MEAs analysiert. Denn ko¨nnen speziell in diesem Falle die Steg-Stro¨me gut rekon-
struiert werden, so kann mit Hilfe der Ausarbeitung von Hirschfeld jede zweite Zelle auf
Perturbationen untersucht werden (vgl. Kapitel 5.1). Diesbezu¨glich werden die mittleren
5 Zellen ausmodelliert, von denen jeweils die erste Zelle links und rechts von der mitt-
leren Zelle aus gesehen markiert (d.h. gekenzeichnet als solche, an denen Sto¨rungen zu
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Abbildung 4.5: Stack mit 5 ausmodellierten Zellen, 2 zu untersuchenden MEAs und 8
Stegen in 3D-Darstellung
untersuchen sind) wird (Abbildung 4.5). Die Tabelle 4.6 entha¨lt die Ergebnisse fu¨r diese
Untersuchung mit den Auflo¨sungen 3× 3 und 6× 6, wobei diese wieder keine wesentlichen
Abweichungen voneinander aufweisen.
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
3× 3 0.1cm 8 Steg-Punkte 57.3289 65.1237 1.1360
3× 3 3.15cm Quader 1.3330 36.4676 27.3580
3× 3 3.15cm/0.1cm Quader + 8 Steg-Punkte 57.8126 74.3988 1.2869
6× 6 0.1cm 8 Steg-Punkte 57.2820 65.0940 1.1364
6× 6 3.15cm Quader 1.3214 36.4549 27.5877
6× 6 3.15cm/0.1cm Quader + 8 Steg-Punkte 57.7568 74.3575 1.2874
Tabelle 4.6: Ergebnisse fu¨r zwei zu untersuchende Zellen mit geschlitzten Alu-Platten (Re-
konstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
Daher dient zur Erkla¨rung der Werte der Standardfall der 3 × 3 - Auflo¨sung. Legt man
die Messpunkte erneut um den kompletten Stack, so fa¨llt auf, dass sich die Kondition im
Vergleich zum analogen Fall aus der Tabelle 4.5 auf κ = 27.36 verschlechtert. Das Pro-
blem liegt in der Entfernung von 3.15cm: Die Magnetfeldmesspunkte werden von beiden
Steg-Stro¨men pro Stack-Seite so beeinflusst, dass eine Zuordnung dieser Stro¨me schwerer
mo¨glich ist, als wenn es sich nur um einen Steg pro Seite handelt. Geht man na¨her an das
Objekt heran, so erledigt sich dieses Problem.
Visualisiert man nun die ζ-Funktion fu¨r den Fall mit den Messpunkten um den ganzen
Stack (3.15cm) und den zusa¨tzlichen 8 Steg-Punkten (1mm) fu¨r eine Parametergitter-
Auflo¨sung von 3 × 3 (Abbildung 4.6), so fa¨llt auf, dass die Gewichtung der jeweiligen
Steg-Messpunkte (Wert 841.6) mit Abstand am ho¨chsten ist. Alle anderen Punkte erhalten
Werte weit unter 1. Es bietet sich somit sehr an, eine Messpunktreduktion durchzufu¨hren.
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Abbildung 4.6: ζ-Funktion fu¨r eine Messpunkt-Anordnung um den kompletten Stack
(3.15cm) und den 8 zusa¨tzlichen Punkten (1mm)
Das Ergebnis dieser Reduktion mit dζ = 1 ist in der Abbildung 4.7 zu sehen.
Ausschlaggebend ist, dass auch in diesem Fall alle Punkte mit Ausnahme der Steg-Punkte
nach der Reduktion wegfallen. Diese Tatsache beweist auch fu¨r die Methode der zwei zu
untersuchenden Zellen die Theorie, dass die Messpunkte an den Stegen fu¨r eine optimale
Rekonstruktion der Steg-Stro¨me ausreichen. Denn im Falle einer Anordnung von lediglich
8 Messpunkten an den jeweiligen Stegen im Abstand von 1mm wird eine Kondition von
κ = 1.1360 erreicht, welche praktisch gleich ist der einer einzelnen gesto¨rten Zelle. Damit
ist besta¨tigt, dass sich die Magnetfelder der einzelnen Stege nicht gegenseitig sto¨ren. Auf-
grund der raschen Homogenisierung des Stromverlaufes durch die Aluminiumplatten wird
bekanntlich erreicht, dass sich defekte Zellen nicht mehr gegenseitig beeinflussen ko¨nnen
und somit ist sichergestellt, dass ohne weiteres eine Erfassung aller Steg-Stro¨me mit ei-
ner absoluten Messgera¨t-Genauigkeit von 100µT sowie eine Untersuchung von mindestens
jeder zweiten MEA mit der Idee von Hirschfeld mo¨glich ist.
Eine Lokalisierung von Defekten zweier benachbarter Zellen auf Grund der Kenntnis
der Stegstro¨me ist allerdings nicht mehr so einfach durchzufu¨hren und wurde bislang
noch nicht untersucht. Davon unabha¨ngig ist allerdings von Interesse, ob man mit der
obigen Herangehensweise auch bei jeder markierten Zelle eine optimale Rekonstruktion
der Steg-Stro¨me selbst durchfu¨hren kann.
Um das zu sehen, wird das aktuelle Modell so erweitert, dass die mittlere Zelle wie ihre
beiden Nachbarn als gesto¨rt markiert und die Konsequenz fu¨r die 8 Stegstro¨me untersucht
wird. Man erha¨lt dann die in der Tabelle 4.7 aufgelisteten Ergebnisse.
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Abbildung 4.7: Messpunktreduktion mit dζ = 1 fu¨r eine Messpunkt-Anordnung um den
kompletten Stack (3.15cm) und den 8 zusa¨tzlichen Punkten (1mm)
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
3× 3 3.15cm 8 Steg-Punkte 56.8981 65.1178 1.1445
3× 3 3.15cm Quader 1.7811 36.4388 20.4581
3× 3 3.15cm Quader + 8 Steg-Punkte 57.3779 74.0167 1.2900
Tabelle 4.7: Ergebnisse fu¨r drei zu untersuchende Zellen mit geschlitzten Alu-Platten, die
unmittelbar benachbart sind (Rekonstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
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Wa¨hlt man nun die Anordnung der 8 Steg-Punkte, so wird erneut eine optimale Kondition
von κ = 1.14 erreicht, womit sich eine relative Genauigkeitsanforderung an die Messgera¨te
von lediglich 10% ergibt. Demnach mu¨ssen keine hohen Anforderungen an die Messgera¨te
gestellt werden. Diese mu¨ssen lediglich in der Lage sein, bei einem Wert von 100µT anzu-
sprechen. Daraus kann schließlich gefolgert werden, dass auch in diesem Fall alle Stro¨me
an den Stegen sehr genau erfasst werden ko¨nnen. Vergleicht man jedoch den Fall mit den
Messpunkten um den kompletten Stack ohne die zusa¨tzlichen Punkte an den Stegen mit
dem analogen Fall fu¨r die zwei zu untersuchenden nicht benachbarten Zellen, so fa¨llt auf,
dass sich die Kondition bei den drei markierten Zellen verbessert. Die Erkla¨rung dafu¨r ist,
dass die zusa¨tzliche MEA die Steg-Stro¨me noch besser bestimmt.
4.2.3 Erweiterung der Schlitzanzahl
Um eine feinere Auflo¨sung zu garantieren, so dass ein Defekt noch genauer lokalisiert wer-
den kann, wird im Folgenden die Schlitzanzahl pro Aluminiumplatte erho¨ht. Zuna¨chst wird
dafu¨r der Fall mit 4 Schlitzen diskutiert, welche das Querschnittsgitter wie in Abbildung
4.8 dargestellt in 5 × 5 unterteilen. Analog zu den vorangegangenen Abschnitten werden
die zusa¨tzlichen Gitterpunkte fu¨r die jeweiligen Schlitze und Stege angebracht.
Die folgende Tabelle entha¨lt eine Zusammenstellung dieser 5× 5 - Ergebnisse, wobei sich
die Anzahl der Steg-Messpunkte aufgrund der Erho¨hung der Schlitzanzahl auf 8 verdop-
pelt hat.
Abbildung 4.8: Schematische Querschnittsdarstellung zweier benachbarter Aluminium-
Platten mit jeweils 4 ausmodellierten Schlitzen
Vergleicht man nun diese Werte mit denen aus Tabelle 4.5, so fa¨llt auf, dass die kleinsten
Singula¨rwerte nur leicht abnehmen und die Kondition sich dadurch minimal verschlechtert.
Dies liegt an der Tatsache, dass sich die Querstro¨me auf mehr Stege verteilen, so dass die
Stromdichte pro Steg geringer ist. Der Effekt ist dementsprechend bei der Messpunktan-
ordnung um den kompletten Stack in einem Abstand von 3.15cm ohne die zusa¨tzlichen
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Steg-Messpunkte am sta¨rksten. Dennoch sind sowohl die absoluten als auch die relativen
Genauigkeitsanforderungen an die Messgera¨te sehr gering, so dass man ohne weiteres alle
Steg-Stro¨me erfassen kann.
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
5× 5 0.1cm 8 Steg-Punkte 57.6177 64.5635 1.1206
5× 5 0.75cm Quader 19.3101 59.1101 3.0611
5× 5 3.15cm Quader + 8 Steg-Punkte 60.9314 87.5037 1.4361
5× 5 3.15cm Quader 2.9493 24.4991 8.3068
5× 5 3.15cm Quader + 8 Steg-Punkte 57.7465 69.0547 1.1958
Tabelle 4.8: Ergebnisse fu¨r eine zu untersuchende Zelle mit 4 Schlitzen pro Alu-Platte
(Rekonstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
Fu¨hrt man dies weiter und erweitert man das Modell um 2 zusa¨tzliche Schlitze, so dass
man eine 7 × 7 - Gittereinteilung erha¨lt, a¨ndert sich an der Argumentation nichts. Die
Stro¨me an den Stegen bleiben weiterhin mit niedrigen Messgera¨tsanforderungen optimal
bestimmbar (Tabelle 4.9).
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
7× 7 0.1cm 12 Steg-Punkte 55.5535 64.7977 1.1664
7× 7 0.75cm Quader 14.1206 56.4606 3.9985
7× 7 3.15cm Quader + 12 Steg-Punkte 57.6309 85.9003 1.4905
7× 7 3.15cm Quader 1.5712 22.3917 14.2510
7× 7 3.15cm Quader + 12 Steg-Punkte 55.6323 68.5523 1.2322
Tabelle 4.9: Ergebnisse fu¨r eine zu untersuchende Zelle mit 6 Schlitzen pro Alu-Platte
(Rekonstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
Denn bringt man lediglich die Messpunkte an den 12 Stegen an, so muss das Messgera¨t
lediglich dazu in der Lage sein, einen Wert von 50µT erfassen zu ko¨nnen. Die relative
Genauigkeitsanforderung entspricht dabei immer noch rund 10%.
res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
5× 5 0.1cm 16 Steg-Punkte 54.2321 67.3029 1.2410
5× 5 0.75cm Quader 0.7562 34.4180 45.5155
5× 5 3.15cm Quader + 16 Steg-Punkte 54.4758 75.3141 1.3825
Tabelle 4.10: Ergebnisse fu¨r zwei zu untersuchende Zellen mit 4 Schlitzen pro Alu-Platte
(Rekonstruktion der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld)
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res dmess Anordnung min(SW) max(SW) Kondition κ
5× 5 0.1cm 16 Steg-Punkte 53.7725 66.9625 1.2435
5× 5 0.75cm Quader 1.0367 34.4077 33.1907
5× 5 3.15cm Quader + 16 Steg-Punkte 53.9919 74.9732 1.3886
Tabelle 4.11: Ergebnisse fu¨r drei zu untersuchende Zellen mit 4 Schlitzen pro Alu-Platte





Es sind zwei Verfahren vorgestellt worden, mit denen es mo¨glich ist, im Brennstoffzellen-
stack die relative Genauigkeit der Rechnungen fu¨r die Rekonstruktion der Stromdichte-
verteilung sowie der Steg-Stro¨me aus dem Magnetfeld und damit eine Detektierung von
Perturbationen zu verbessern. Dazu wurde zuna¨chst ein Vergleich zwischen den unge-
schlitzten und den geschlitzten (d.h. zwischen den einzelnen Brennstoffzellen befinden sich
in bestimmter Weise geschlitzte Alu Platten) Fa¨llen hergestellt unter Verwendung der
konservativen Variante, die darin besteht, dass auf einer Oberfla¨che um den Stack herum
die auftretenden Magnetfelder gemessen werden.
Wie schon bei der Arbeit von F. Gu¨lak[10] zeigte sich auch hier, dass das ungeschlitzte
Verfahren bei Brennstoffzellenstacks versagt: Selbst wenn alle Brennstoffzellen des Stacks
im idealen stationa¨ren Zustand arbeiten und nur eine einzige gesto¨rt und diese einzige
auch noch bekannt ist, ist es mit der konventionellen Magnetotomographie selbst bei sehr
guten Messgera¨ten nicht mo¨glich, vernu¨nftige Angaben u¨ber das Fehlverhalten der MEA
dieser Zelle zu machen.
Um eine Rekonstruktion zu ermo¨glichen, wurde das Verfahren mit den geschlitzten
Aluminiumplatten untersucht. Die Idee war, die Querstro¨me, die im Falle eines Defektes
auftreten, durch die Stege an die Oberfla¨che des Stacks zu zwingen, wo sie besser vom
Magnetfeld erfasst werden ko¨nnen. Allerdings zeigten sich auch hier die Grenzen der kon-
ventionellen Magnetotomographie. Immerhin kann man bei sehr guten Messgera¨ten (re-
lative Genauigkeitsanforderung 10−3 und absolute Genauigkeitsanforderung im 10nTesla
Bereich) bei dem oben angegebenen gu¨nstigsten Fall etwas an Auflo¨sung auf der einen
MEA-Fla¨che erwarten. Das ist bei dem großen erforderlichen Aufwand aber immer noch
entta¨uschend.
Aufgrund dieser Tatsachen wurde eine neue Variante der Magnetotomographie ent-
wickelt. Dazu wurde nicht mehr versucht, durch das Magnetfeld auf die Stromdichte zu
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schließen, sondern auf die Steg-Stro¨me, die die Schlitze am Außenrand des Stacks u¨ber-
bru¨cken und die Leitfa¨higkeits-Vera¨nderungen innerhalb der MEA widerspiegeln. Dieses
Verfahren hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Mit einer Kondition von nahe bei 1 ko¨n-
nen die Steg-Stro¨me sehr genau rekonstruiert werden. Um Sto¨rungen erfassen zu ko¨nnen,
genu¨gt eine relative Genauigkeit der Messgera¨te von 10%, die absolute Genauigkeitsan-
forderung betra¨gt ≈ 50µTesla. Außerdem hat die Herangehensweise viele weitere positive
Effekte zur Folge. Es ist nun mo¨glich, den Messaufwand stark zu reduzieren, indem man
nur noch auf die Punkte an den Stegen mit einem Abstand von 1mm zum Stack ange-
wiesen ist; alle anderen Messpunkte wu¨rden nur unno¨tige Informationen liefern, welche
die Kondition verschlechtern. Außerdem ist es mo¨glich, die Aluminiumplatten aus dem
Brennstoffzellenstack rausragen zu lassen, was ein Anbringen der Steg-Messpunkte im
Abstand von 1mm ohne weiteres gewa¨hrleistet. Die wichtigste Optimierung hingegen ist
die Verfeinerung der Auflo¨sung, indem die Anzahl der Schlitze pro Aluminium-Platte
erho¨ht wird. Bei 6 Schlitzen und einer Parametergitter-Auflo¨sung von 7 × 7 erho¨ht sich
die Genauigkeitsanforderung des Messgera¨tes im Gegensatz zu den Fa¨llen mit lediglich 2
Schlitzen pro Aluminiumplatte nur unwesentlich. Es genu¨gen die oben angefu¨hrten Werte.
Dadurch kann ein Defekt in der MEA noch pra¨ziser lokalisiert werden.
Mit der neuen Variante ko¨nnen Fehlfunktionen von mehreren oder auch vielen MEAs
im Stack eindeutig zugeordnet werden, solange die Fehler nicht in direkt benachbar-
ten Brennstoffzellen auftreten. Es ist sogar mo¨glich, mehrere, auch direkt benachbarte
Zellen auf Sto¨rungen zu u¨berpru¨fen, wobei allerdings mo¨glicher Weise nicht eindeutig die
Sto¨rungen genau lokalisierbar sind. Dies Problem ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.
Doch alles in allem ist die Idee der Steg-Strom-Rekonstruktion sehr zu empfehlen,
denn mit dieser Methode (siehe [1]) kann die Ausarbeitung von Hirschfeld [2] nun auch auf
die Magnetotomographie angewendet werden, um eine Lokalisierung der defekten Stellen
innerhalb der MEA zumindest fu¨r nicht direkt benachbarte Zellen zu ermo¨glichen.
Das folgende Beispiel soll die Herangehensweise verdeutlichen, wobei lediglich von 2
Schlitzen pro Aluminiumplatte ausgegangen wird. Die Grafik 5.1 dient dabei zur Identifi-
kation der jeweiligen Steg-Stro¨me ik (k = 1, · · · , 4).
Befindet sich nun der Defekt im unteren Drittel der MEA, so haben die Steg-Stro¨me
is1 und is2 die Werte
is1 = 2 · iQ
is2 = iQ
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Abbildung 5.1: Steg-Stro¨me is1 bis is4
wobei iQ den Ausgleichsstrom
iQ =
I · a
(NS + 1) · (A− a)
darstellt. Die Gro¨ße a ist dabei die Querschnittsfla¨che des Defektes, A die Querschnitts-
fla¨che der MEA und NS die Anzahl der Schlitze pro Aluminiumplatte.
Die Tabelle 5.1 stellt die Steg-Stro¨me is1 und is2 fu¨r weitere Positionsmo¨glichkeiten eines
Defektes dar.




Tabelle 5.1: Stro¨me an den Stegen s1 und s2
Die Lokalisierung in horizontaler Richtung kann auf analoge Weise durchgefu¨hrt werden,
wobei die Stro¨me is3 und is4 von Relevanz sind. Allerdings ist hinzuzufu¨gen, dass die oben
aufgefu¨hrten Gleichungen nur bei unendlicher Leitfa¨higkeit gelten. Diese Approximation
wird gewa¨hlt, um analytische Werte zu erhalten.
Detailliertere und umfassendere Ausarbeitungen dazu sind der Arbeit von Hirschfeld [2]
zu entnehmen.
5.2 Ausblick
Fu¨r die Zukunft ist es angebracht, die Simulations-Berechnungen mit realen Messwerten zu
vergleichen und zu verifizieren und daru¨berhinaus zu untersuchen, inwiefern die Ergebnis-
se auf andere Brennstoffellen, insbesondere Hochtemperaturbrennstoffzellen, u¨bertragbar
sind.
Weiterhin kann die Auflo¨sung der Stromdichte verfeinert werden, indem die Anzahl der
Schlitze pro Aluminiumplatte noch weiter erho¨ht wird. Dies hat den zusa¨tzlichen Vorteil,
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dass ein Defekt noch genauer mit der Methode, die in der Ausarbeitung von Hirschfeld
[2] beschrieben wurde, lokalisiert werden kann. Doch dabei stellt sich unweigerlich die
Frage, welche maximale Grenze dieser Anzahl sich einstellt, um noch eine Verbesserung
zu erzielen. Denn werden zu viele Schlitze in die Aluminiumplatten eingefra¨st, kann der
Strom nicht mehr regula¨r durch den Stack geleitet werden. Wird die Grenze der Auflo¨-
sung schließlich weiter nach unten verschoben, so sind bei den Messungen entsprechende
Maßnahmen zur Abschirmung zu treffen, da sonst Sto¨reinflu¨sse enorme Verfa¨lschungen
hervorrufen ko¨nnten.
Ferner ist von Interesse, ob es mo¨glich ist, eine Lokalisierung von Defekten in jeder be-
nachbarte Zelle im Stack durchzufu¨hren. Die Voraussetzung dafu¨r ist mit der Kenntnis
u¨ber die Stro¨me, die durch den Steg fließen, bereits geschaffen.
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